1 1 VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI

48260 Krizevci Ivana Zakmardija Dijankoveckog 10, PP 40 _zo.,“
Telefon: (048) 681 416 Telefax: (048) 279255
vzk@veinst.hr TEST
Jedinstveni broj uzorka: K-3509/2019 KriZevci, 02.05.2019

Evidencijska oznaka: 28631

Kupac: VODNE USLUGE D.0.0., UL.DRAGE GRDENICA 7, 48260 Krizevci
Vlasnik: VODNE USLUGE D.0.0., UL.DRAGE GRDENICA 7, 48260 Krizevci
Proizvodaé: nije navedeno

Posjednik: nije navedeno

Veza i podaci iz popratne dokumentacije: zahtjev od 24.4.2019.

Datum i vrijeme prijema uzorka: 24.04.2019 14:21 Temperatura uzorka na prijemu: 6°C
Podaci o uzorkovanju: Datum i vrijeme uzorkovanja: 24.04.2019 Temperatura uzorka na uzorkovanju: 15,8°C
Metoda: 5.7/K2/SOPO1, Mjesto: Vodocrpiliste Trstenik
Organizacija: VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI Osoba: Marijan Bojko, teh.sur.

Izvjescée o rezultatima pretraZivanja: K-3509/2019
Laboratorijski broj uzorka: K-3-598/2019
Datum i sat pocetka pretraZivanja: 24.04,2019 14:58 Datum | sat zavrSetka pretraZivanja: 29.04.2019 14:59

VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVC)
LABORATORIJ ZA ANALITICKU KEMIJU | REZIDUE

REZULTATI PRETRAZIVANJA

Uzorak: VODA ZA LJUDSKU POTROSNIU - VODOVODNA Koli¢ina: 1
Vista pretraZivanja: Kemijska analiza

Parametar pretraZivanja Oznaka metode M) MDK Rezultat
Slobodni klor 5.4/K3/S0P37 Rev.00 ma/L 0,5 0,15
Temperatura vode 5.4/K3/SOP)4 Rev.00 °C 25 15,8
Boja HRN EN ISO 7887:2012 mg/LPtCo 20 1

skale

Mutnoca HRN EN ISO 7027-1 °NTU 4 0,1
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez
Nitriti HRN EN ISO 10304-1:2009 * mg NO2/L 0,5 <0,04
Nitrati HRN EN ISO 10304-1:2009 * mg NO3/L 50,0 13,8
Kloridi HRN EN ISO 10304-1:2009 * mgCI/L 250,0 171
Amonijak HRN EN ISO 14911:2001 * mg NH4/ L 0,5 «<0,03
Zeljezo HRN 1S0 6332:1998 g/l 200,0 69
Koncentracija vodikovih iona (pH) HRN ISO 10523:2012 pH jedinice 65-95 6,7
Vodljivost HRN EN 27888:2008 qucl'CanO" 2500 410
UtroSak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001 mgO2/L 5,0 <0,5
Okus 5.4/K3/SOP103 Rev.00 bez bez

* oznatava metodu koja je akreditirana
(F) oznafava metodu koja je u fleksibilnom podruiju akreditacije
Svi podadi o koristenim metodama pretraZivanja mogu se dobiti u laboratoriju

GP 19 obrazac 01 - Revizija 09 - Datum: 27.02.2019, Izvjesce o rezultatima pretraZivanja: K-3509/2019 Stranica 1 od 3

5 Izjava o sukladnosti, tumadenje | misljenfe nisu u podrutju akreditadije.
Nije dopusteno preslikavanje ovog izvje3ca na bilo koji nain, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predoGavanje stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti koritenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruznica u promidbene svrhe,



Izjava o sukladnosti:

Uzorak vode prema analiziranim parametrima odgovara Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nainu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost javne vodoopskrbe NN 125/2017, Direktivi vijeca 98/83/EZ o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrosnju
od 3.studenoga 1998. i njenoj izmjeni Direktivi komisije 2015/1787.

Voditelj laboratorija: . Predstojnik:
Marija DenZi¢ Lugomer, dipl.ing. - Akademik Zeljko Cvetnié
(T-\ A o T —
&
4l
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Izjava o sukladnosti, tumagenje | midljenje nisu u podruéju akreditacije.
Nije dopusteno preslikavanje ovog izvje3éa na bilo koji nadin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predofavanje stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti koristenje naziva | znaka Hrvatskog veterinarskog instituta | njegovih podruZnica u promidibene svrhe.



Izvjesce o rezultatima pretraZivanja: K-3509/2019
Laboratorijski broj uzorka: K-2-2563/2019
Datum i sat podetka pretraZivanja: 24.04.2019 14:38 Datum i sat zavrSetka pretraZivanja: 27.04.2019 14:00

VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI
LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU HRANE | HRANE ZA ZIVOTINJE

REZULTATI PRETRAZIVANJA
Uzorak: VODA ZA LJUDSKU POTROSNIU - VODOVODNA Koli€ina: 1
Vrsta pretrazivanja: Mikrobiologki - VODOVODNA
Parametar pretraZivanja Oznaka metode MJ MDK Rezultat
Escherichia cofi | 100ml HRN EN ISO cfu/100 mi 0 0
9308-1:2014/A1:2017 *
Enterococcus spp. § 100ml HRN EN ISO 7899-2:2000 * cfu/100 m! 0 0
Ukupni koliformi / 100mt HRN EN ISO ¢fu100 mi 0 0
9308-1:2014/A1:2017 *
Broj kolonija na 22°C/68h HRN EN ISO 6222:2000 * cfuiml 100 17
Broj kolonija na 36°C/44h HRN EN ISQ 6222:2000 * cfu/ml 20 3
Pseudomonas aeruginosa j100 mL HRN EN ISO 16266:2008 * cfu/100 ml 0 0

* oznacava metodu koja je akreditirana
(F) oznacava metodu koja je u fleksiblinom podruéju akreditacije
Svi podaci o koriStenim metodama pretraZivanja mogu se dobiti u laboratoriju

Izjava o sukladnosti:

Uzorak vode za ljudsku potro$nju s obzirom na ispitivane parametre sukladan je Pravilniku o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu | planovima sigurnosti vode za ljudsku potrodnfu te nadinu vodenja registra pravnih
osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/2017) i Direktivi Vijeca 98/83/EZ o kvaliteti vode namijenjene
za ljudsku potrosnju od 3. studenoga 1998. i njenoj izmjeni Direktivi komisije 2015/1787.

Voditelj laboratorija: . Predstojnik:
dr.sc. Vesna Jaki Tkalec, dr.med.vet. , u zamjenu Akademik Zeljko Cvetnié
?%%A’u« - % e

Dostaviti:
1. Viasniku uz radun
Rezultati se odnose samo na dostavljeni i pretraZent uzorak.

Kraj Izvjesca o rezultatima pretraZivanja,

GP 19 obrazac 01 - Revizija 09 - Datum: 27.02,2019. Izviedce o rezultatima pretraZivanja: K-3509/2019 Stranica 3 od 3

Izjava o sukladnosti, tumadenje F mistjenje nisu u podrugju akreditadije.
Nije dopusteno preslikavanje ovog izvje$éa na bilo koji natin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predotavanje stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti koristenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskag instituta § njegovih podruZnica u promid¥bene svrhe.
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HRVATSKI VETERINARSKI INSTI'I"'UT ZAGREB
VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI
48260 Krizevci Ivana Zakmardija Dijankoveckog 10, PP 40
Telefon: (048) 681 416 Telefax: (048) 279255
vzk@veinst.hr

Jedinstveni broj uzorka: K-3510/2019 Krizevci, 02.05.2019
Evidencijska oznaka: 28633

TEST

Kupac: VODNE USLUGE D.0.0., UL.DRAGE GRDENICA 7, 48260 KriZevci
Vlasnik: VODNE USLUGE D.0.C., UL.DRAGE GRDENICA 7, 48260 Krizevel
Proizvoda¢: nije navedeno

Posjednik: nije navedeno

Veza i podaci iz popratne dokumentacije: zahtjev od 24.4.2019,

Datum i vrijeme prijema uzorka: 24.04.2019 14:21 Temperatura uzorka na prijemu: 6°C
Podaci o uzorkovanju: Datum i vrijeme uzorkovanja: 24.04.2019 Temperatura uzorka na uzorkovanju: 20,7°C
Metoda: 5.7/K2/SOP01 Mjesto: vodocrpiliste Vratno

Organizacija: VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI Osoba; Marijan Bojko, teh.sur.

Izvje$ce o rezultatima pretraZivanja: K-3510/2019
Laboratorijski broj uzorka: K-3-599/2019
Datum i sat podetka pretraZivanja: 24.04.2019 14:58 Datum i sat zavrSetka pretraZivanja: 29.04.2019 15:00

VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI
LABORATORIJ ZA ANALITICKU KEMIJU | REZIDUE

REZULTATI PRETRAZIVANJA
Uzorak: VODA ZA LJUDSKU POTROSNIU - VODOVODNA Kolicina: 1
Vrsta pretraZivanja: Kemijska analiza
Parametar pretrazivanja Oznaka metode MJ MDK Rezultat
Slobodni klor 5.4/K3/SOP37 Rev.00 mg/L 0,5 0,22
Temperatura vode 5.4/K3/S0P04 Rev.00 °C 25 20,7
Boja HRN EN ISO 7887:2012 mg/LPiCo 20 1

skale

Mutnoéa HRN EN ISO 7027-1 * NTU 4 0,2
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez
Nitriti HRN EN 1SO 10304-1:2009 * mg NO2/L 0,5 <0,04
Nitrati HRN EN ISO 10304-1:2009 * mg NO3/L 50,0 35
Kloridi HRN EN ISO 10304-1:2009 * mgCI/L 250,0 31
Amonijak HRN EN ISO 14911:2001 * mgqg NH4/ L 0,5 <0,03
Zeljezo HRN IS0 6332:1998 ugiL 200,0 33
Koncentracija vodikovih iona {pH) HRN IS0 10523:2012 pH jedinice 65-9,5 7,3
Vodljivost HRN EN 27888:2008 IJSfcgﬂU" 2500 467
Utrosak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001 mgO2iL 5,0 3,3
Okus 5.4/K3/S0P103 Rev.00 bez bez
* oznafava metodu koja je akreditirana
(F) oznatava metodu koja je u fleksibilnom podrucju akreditacije
Svl podadi o koritenim metodama pretraZlvanja mogu se dobiti u laboratoriju
GP 19 obrazac 01 - Revizija 09 - Datum: 27.02.2019. Izvjeée o rezultatima pretraZivanja: K-3510/2019 Stranica 1 od 3

Izjava o sukladnosti, tumadenje i misljenje nisu u podrudju akreditacije.
Nije dopusteno preslikavanje ovog izvje3a na bilo keji nacin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predolavanje stranama koje nisu lzravno
zainteresirane, kao niti korigtenje naziva | znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruznica u promidzbene svrhe.



Izjava o sukladnosti:

Uzorak vode prema analiziranim parametrima odgovara Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro3nju te nadinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost javne vodoopskrbe NN 125/2017, Direktivi vijeCa 98/83/EZ o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrodnju
od 3.studenoga 1998. i njenoj izmjeni Direktivi komisije 2015/1787.

Voditelj laboratorija: . Predstojnils:
Marija Denzi¢ Lugomer, dipl.ing. Akademik Zeljko Cvetnié
. f-‘ Oy et "

GP 19 obrazac 01 — Revizija 09 - Datum: 27,02.2019. Tzvjesée o rezultatima pretraZivanja; K-3510/2019 Stranica 2 od 3
Izjava o sukladnosti, tumadenje | midljenje nisu u podrugju akreditacije.
Nije dopusteno preslikavanie ovag izvjeSca na bilo koji nacin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predodavanje stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti koridtenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruZnica u promidZbene svrhe.



Izvje$ée o rezultatima pretraZivanja: K-3510/2019
Laboratorijski broj uzorka: K-2-2564/2019
Datum i sat poCetka pretraZivanja: 24.04.2019 14:38 Datum i sat zavrietka pretraZivanja: 27.04.2019 14:00

VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVC) ]
LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU HRANE | HRANE ZA ZIVOTINJE

REZULTATI PRETRAZIVANJA
Uzorak: VODA ZA LJUDSKU POTROSNIU - VODOVODNA Kolicina: 1
Vrsta pretraZivanja: Mikrobioloski - VODOVODNA
Parametar pretraZivanja Oznaka metode M) MDK Rezultat
Escherichia colf | 100m| HRN EN 1SO cfu/100 mi 0 0
9308-1:2014/A1:2017 *
Enterococcus spp. / 100ml HRN EN ISO 7899-2:2000 * cfu/100 mi 0 0
Ukupni koliformi / 100ml HRN EN ISO cfu/100 mi 0 0
9308-1:2014/A1:2017 *
Broj kolonija na 22°C/68h HRN EN IS0 6222:2000 * cfu/ml 100 23
Broj kolonija na 36°C/44h HRN EN ISO 6222:2000 * cfu/mi 20 4
Pseudomonas aeruginosa {100 mL HRN EN ISQ 16266:2008 * <fu/100 ml 0 0

* oznatava metodu koja je akreditirana
{F) oznacava metodu koja je u fleksibilnom podruéju akreditacije
Svl podaci o koriStenim metodama pretraZivanja mogu se dobiti u laboratoriju

Izjava o sukladnosti:

Uzorak vode za ljudsku potrodnju s obzirom na ispitivane parametre sukladan je Pravilniku o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te nadinu vodenja registra pravnib
osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/2017) i Direktivi Vijeca 98/83/EZ o kvaliteti vode namijenjene
za ljudsku potrodnju od 3. studenoga 1998. i njenoj izmjeni Direktivi komisije 2015/1787.

Voditelj laboratorija: . Predstojnik:
dr.sc. Vesna Jaki Tkale¢, dr.med.vet. , u zamjenu s e Akademik Zeliko Cvetnié
ﬁ%@fﬁf - ) A a——
Dostavitl:
1. Vlasniku uz radun

Rezultati se odnose samo na dostavljeni i pretraZeni uzorak.

Kraj Izvjesca o rezultatima pretraZivanja.

GP 19 obrazac (H - Revizija 09 - Datum; 27.02.2019. Izvjelée o rezultatima pretrafivanja: K-3510/2019 Stranica3 od 3

Izjava o sukladnosti, tumadenje i mi$ljenje nisu u podrudju akreditacije.
Nije dopusteno preslikavanje ovog izvjeSca na bilo keji nadin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predotavanje stranama koje nisu izravino
zainteresirane, kao niti koriStenje naziva | znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruZnica u promidibene svrhe.
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BV weieinonsd it it HRVATSKI VETERINARSKI INSTI'I;UT ZAGREB
B VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI
48260 KriZevci Ivana Zakmardija Dijankoveckog 10, PP 40
Telefon: (048) 681 416 Telefax: (048) 279255
vzk@veinst.hr

Jadinstveni broj uzorka: K-3511/2019 KriZevci, 02.05.2019
Evidencijska oznaka: 28634

'Kupac: VODNE USLUGE D.0.0., UL.DRAGE GRDENICA 7, 48260 KriZevci
Vlasnik: VODNE USLUGE D.0.0., UL.DRAGE GRDENICA 7, 48260 Krifevci
Proizvodac: nije navedeno

Posjednik: nije navedeno

Veza i podaci iz popratne dokumentacije: zahtjev od 24.4.2019.

Datum i vrijeme prijema uzorka: 24.04.2019 14:21 Temperatura uzorka na prijemu: 6°C
Podaci o uzorkovanju: Datum i vrijeme uzorkovanja: 24.04.2019 Temperatura uzorka na uzorkovanju: 16,4°C
Metoda: 5.7/K2/SOP01 Mjesto: Vodosprema Greberanec

Organizacija: VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI Osoba: Marijan Bojko, teh.sur.

Izvjes$ce o rezultatima pretraZivanja: K-3511/2019
Laboratorijski broj uzorka: K-3-600/2019
Datum i sat podetka pretraZivanja: 24.04.2019 14:59 Datum i sat zavretka pretrazivanja: 29.04.2019 15:03

VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI
LABORATORIJ ZA ANALITICKU KEMIJU | REZIDUE

REZULTATI PRETRAZIVANJA
Uzorak: VODA ZA LJUDSKU POTROSNIU - VODOVODNA Koli¢ina: 1
Vrsta pretraZivanja: Kemijska analiza
Parametar pretraZivanja Oznaka metode M MDK Rezultat
Slobodni klor 5.4/K3/S0OP37 Rev.00 mg/L. 0,5 0,16
Temperatura vode 5.4/K3/SOP04 Rev.00 °’C 25 16,4
Boja HRN EN IS0 7887:2012 mg/LPtCo 20 1

skale

Mutnoda HRN EN ISO 7027-1 ° NTU 4 0.2
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez
Nitriti | HRN EN ISO 10304-1:2009 * mg NQ2/L 0,5 <0,04
Nitrati HRN EN ISO 10304-1:2009 * mg NO3/L 50,0 3,5
Kloridi HRN EN ISO 10304-1:2009 * mgCIiL 250,0 2,6
Amonijak HRN EN ISO 14911:2001 * mg NH4/ L 0,5 <0,03
Zeljezo HRN 150 6332:1998 Hg/L 200,0 26
Koncentradija vodikovih iona (pH) HRN ISO 10523:2012 pH jedinice 6,5-9,5 7,4
Vodljivost HRN EN 27888:2008 uSIcgn!ZO“ 2500 454
Utro¥ak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001 mgQ2/L 5,0 0,6
Okus 5.4/K3/S0P103 Rev,00 bez bez
* oznatava metodu koja je akreditirana
(F) oznaava metodu koja je u fleksibilnom podrudju akreditacije
Svi podaci o koriStenim metodama pretrafivanja mogu se dobiti u laboratoriju
GP 19 obrazac 01 - Revizija 09 - Datum: 27.02.2019, Izvjesce o rezuttatima pretrafivanja: K-3511/2019 Stranica 1 od 3

Izjava o sukladnosti, tumacenje i migljenje nisu u podrutju akreditacije.
Nije dopusteno preslikavanje ovog izvjes¢a na bilo koji natin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predodavanje stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti koriStenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruZnica u promidZbene svrhe,



Izjava o sukladnosti:

Uzorak vode prema analiziranim parametrima odgovara Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nainu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost javne vodoopskrbe NN 125/2017, Direktivi vijeca 98/83/EZ o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrosnju
od 3.studenoga 1998. i njenoj izmjeni Direktivi komisije 2015/1787.

Voditelj laboratorjja: y Predstojni_k:
Marija DenZi¢ Lugomer, dipl.ing, Akademik Zeljko Cvetnié
M ol
GP 19 obrazac 01 — Revizija 09 - Datum: 27.02.2019. Tzvjeste o rezultatima pretraZivanja: K-3511/2019 Stranica 2 od 3

Izjava o sukladnosti, tumagenje i midljenje nisu u podrugju akreditacije.
Nije dopusteno preslikavanje ovog izvjesca na bilo koji nacin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predotavanje stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti koritenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruZnica u promidbene svrhe.



Izvjesce o rezuitatima pretrazivanja: K-3511/2019
Laboratorijski broj uzorka: K-2-2565/2019
Datum i sat poCetka pretraZivanja: 24.04.2019 14:38 Datum i sat zavrsetka pretraZivanja: 27.04.2019 14:00

VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI 5
LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU HRANE | HRANE ZA ZIVOTINJE

REZULTATI PRETRAZIVANJA

Uzorak: VODA ZA LJUDSKU POTROSNIU - VODOVODNA Kolidina: 1

Vista pretraZivanja: Mikrobiolo$ki - VODOVODNA

Parametar pretraZivanja Oznaka metode M MDK Rezultat

Escherichia coli | 100mil HRN EN ISO cfu/100 mi 0 0
9308-1:2014/A1:2017 *

Enterococcus spp. [ 100mil HRN EN ISO 7899-2:2000 * cfu/100 ml 0 0

Ukupni koliformi / 100ml HRN EN ISO cfu/100 ml 0 0
9308-1:2014/A1:2017 *

Broj kolonija na 22°C/68h HRN EN ISO 6222:2000 * cfu/ml 100 0

Broj kolonija na 36°C/44h HRN EN ISO 6222:2000 * cfu/ml 20 3

Pseudomonas aeruginosa {100 mL HRN EN ISO 16266:2008 * cfu100 ml 0 0

* oznadava metodu koja je akreditirana
{F) oznaava metodu koja je u fleksibilnom podruju akreditacije
Svi podaci o koriftenim metodama pretraZivanja mogu se dobiti u laboratoriju

Izjava o sukladnosti:

Uzorak vode za ljudsku potrodnju s obzirom na ispitivane parametre sukladan je Pravilniku o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro3nju te nacinu vodenja registra pravnih
osoba kaje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/2017) i Direktivi Vije¢a 98/83/EZ o kvaliteti vode namijenjene
za ljudsku potrodnju od 3. studenoga 1998. i njenoj izmjeni Direktivi komisije 2015/1787.

Voditelj laboratorija: {5, By _ Predstojnik:
dr.sc. Vesna Jaki Tkalec, dr.med.vet. , u zamjenu § e BT Akademik Zeljko Cvetnic
?&%ﬁf—’ - -~
Dostaviti:
1. Viasniku uz radun

Rezultati se odnose sameo na dostavijeni i pretraZeni uzorak.

Kraj Izvijed¢a o rezultatima pretraZivanja.

GP 19 obrazac 01 - Revizija 09 - Datum; 27.02.2019. Tzviedde o rezultatima pretrafivanja: K-3511/2019 Stranica 3 od 3

1zjava o sukladnosti, tumadenje i midljenje nisu u podru&ju akreditacije.
Nije dopusteno preslikavanje ovog lzvieSta na bilo koji nadin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predoavanje stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti koriStenje naziva { znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruZnica u promidsbene svrhe.






HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT ZAGREB ijones e
VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI

L1

48260 Krivevci vana Zakmardija Dijankoveckog 10, PP 40 é
Telefon: (048) 681 416 Telefax: {048) 279255
vzk@veinst.hr S
Jedinstveni broj uzorka: K-3513/2019 KriZevci, 30.04.2019

Evidencijska oznaka: 28637

Kupac: YODNE USLUGE D.0.O., UL.DRAGE GRDENICA 7, 48260 KriZevci
Vlasnik: VODNE USLUGE D.0.0., UL.DRAGE GRDENICA 7, 48260 Krizevc
Proizvodaé: nije navedeno

Posjednik: nije navedeno

Veza i podaci iz popratne dokumentacije: zahtjev od 24.4.2019.

Datum i vrijeme prijema uzorka: 24.04.2019 14:21 Temperatura uzorka na prijemu: 6°C
Podadi o uzorkovanju: Datum i vrijeme uzorkovanja: 24.04.2019 Temperatura uzorka na uzorkovanju: 11,8°C
Metoda: 5.7/K2/S0P01 Mjesto: Precrpna stanica Brezovljani

Organizacija: VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI Osoba: Marijan Bojko, teh.sur.

Izvje$ée o rezultatima pretrazivanja: K-3513/2019
Laboratorijski broj uzorka: K-2-2567/2019
Datum i sat poletka pretraZivanja: 24.04.2019 14:38 Datum i sat zavrietka pretraZivanja: 29.04.2019 15:08

VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI
LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU HRANE 1 HRANE ZA ZIVOTINJE

REZULTATI PRETRAZIVANJA

Uzorak: VODA ZA LJUDSKU POTROSNIV - VODOVODNA Koli€ina: 1

Vrsta pretraZivanja: Mikrobioloski - VODOVODNA

Parametar pretrazivanja Oznaka metode M) MDK Rezultat

Escherichia coli { 100ml HRN EN 1SO ¢fu/100 mi 0 0
9308-1:2014/A1:2017 *

Enterococcus spp. | 100ml HRN EN ISO 7899-2:2000 * cfu/100 ml 0 0

Ukupni koliformi / 100ml HRN EN ISO cfu/100 mi 0 0
9308-1:2014/A1:2017 *

Broj kolonija na 22°C/68h HRN EN 1SO 6222:2000 * cfu/mi 100 1

Broj kolonija na 36°C/44h HRN EN IS0 6222:2000 * cfu/ml 20 0

Psevdomonas aeruginosa {100 mL HRN EN 150 16266:2008 * cfu/100 ml 0 0

* gznatava metodu koja je akreditirana
(F) oznatava metodu koja je u fleksibilnom podruéju akreditacije
Svi podaci o kori$tenim metodama pretraflvanja mogu se dobiti u laboratortju

Izjava o sukladnosti:

Uzorak vode za ljudsku potro3nju s obzirom na ispitivane parametre sukladan je Pravilniku o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro3nju te nacinu vodenja registra pravnih
osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/2017) i Direktivi Vijeca 98/83/EZ o kvaliteti vode namijenjene
za ljudsku potro$nju od 3. studenoga 1998. i njenoj izmjeni Direktivi komisije 2015/1787.

Voditelj laboratorija: . Predstojnik:
dr.sc, Vesna Jaki Tkalec, dr.med.vet. Akademik Zeljko Cvetnié , u zamjenu

ot * JR P
GP 19 obrazac 01 — Revizija 09 - Datum: 27.02.2018. Tzvjelce o rezultatima pretraZivanja: K-3513/2019 Stranica 1 od 2

Izjava o sukladnosti, tumatenje i migljenje nisu u podrudju akreditacije.
Nije dopusteno preslikavanje ovog izvieS¢a na bilo koji natin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predodavanje stranama koje nisu izravine
zainteresirane, kao niti koridtenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruZnica u promidZbene svrhe.



Izvjes$ée o rezultatima pretraZivanja: K-3513/2019
Laboratorijskt broj uzorka: K-3-602/2019
Datum i sat poletka pretraZivanja: 24.04.2019 15:00 Datum i sat zavrietka pretraZivanja: 29.04.2019 15:07

VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI
LABORATORIJ ZA ANALITICKU KEMIJU | REZIDUE

REZULTATI PRETRAZIVANJA

Uzorak: VODA ZA LJUDSKU POTROSNIU - VODOVODNA Koli¢ina: 1
Vrsta pretraZivanja: Kemljska analiza

Parametar pretraZivanja Oznaka metode M) MDK Rezultat
Slobodni klor 5.4/K3/SOP37 Rev.00 ma/L 0,5 0,04
Temperatura vode 5.4/K3/S0OP04 Rev.00 °C 25 11,8
Boja HRN EN ISO 7887:2012 mg/LPtCo 20 1

skale

Mutnoda HRN EN ISO 7027-1 *NTU 4 0,3
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez
Nitriti HRN EN ISO 10304-1:2009 * mg NO2/L 0,5 <0,04
Nitrati HRN EN ISO 10304-1:2009 * mg NO3I/L 50,0 171
Kloridi HRN EN ISO 10304-1:2009 * mgCI/L 250,0 17,3
Amonijak HRN EN IS0 14911:2001 * mg NH4/L 0,5 <0,03
Zeljezo HRN ISO 6332;1998 Ho/lL 200,0 32
Koncentracija vodikovih iona (pH) HRN IS0 10523:2012 pH jedinice 6,5-9,5 6,9
Vodljivost HRN EN 27888:2008 IJSICglIZU" 2500 425
Utrodak KMnO4 HRNM EN ISO 8467:2001 mgQ2/L 5,0 1,0
Okus 5.4/K3/S0P103 Rev.00 bez bez

* gznatava metodu koja je akreditirana
(F) ozna&ava metodu koja je u fleksibilnom podruiju akreditacije
Svi podadi o kori$tenim metodama pretraZivanja mogu se dobiti u laboratoriju

Izjava o sukladnosti:

Uzorak vode prema analiziranim parametrima odgovara Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju
dijelatnost javne vodoopskrbe NN 125/2017, Direktivi vijeca 98/83/EZ o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrosnju
od 3.studenoga 1998. i njencj izmjeni Direktivi komisije 2015/1787.

Voditelj laboratorija: ’ N, . Predstojnik:
Marija Denzi¢ Lugomer, dipl.ing. fof & _ Akademik Zeljko Cvetnié

T ermisr dgomer- —
Dostaviti:

1, WViasniku uz radun
Rezultati se odnose samo na dostavijeni | pretraZeni uzorak,

Kraj Izvieséa o rezultatima pretraZivanja.

GP 19 obrazac 01 - Revizija 09 - Datum; 27.02.2019. Izvjedée o rezultatima pretragivanja: K-3513/2019 Stranica 2 od 2

Izjava o sukladnosti, tumaCenje i miSljenje nisu u podrugju akreditacije.
Nije dopusteno preslikavanje ovog izvie$¢a na bilo kaji natin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predofavanje stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti koristenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta | njegovih podruZnica u promidzbene svrhe,
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VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI

48260 Krizevci Ivana Zakmardija Dijankoveckog 10, PP 40 é
Telefon: (048) 681 416 Telefax: (048) 279255
vzk@veinst.hr E
Jedinstveni broj uzorka: K-3512/2019 Krizevci, 30.04.2019

Evidencijska oznaka: 28636

Kupac: VODNE USLUGE D.0.0., UL.DRAGE GRDENICA 7, 48260 KriZevci
viasnik: VODNE USLUGE D.0.0., UL.DRAGE GRDENICA 7, 48260 KriZevcl
Proizvoda&: nije navedeno

Posjednik: nije navedeno

Veza i podadi iz popratne dokumentacije: zahtjev od 24.4.2019.

Datum i vrijeme prijema uzorka: 24.04.2019 14:21 Temperatura uzorka na prijemu: 6°C
Podaci o uzorkovanju: Datum i vrijeme uzorkovanja: 24.04.2019 Temperatura uzorka na uzorkovanju: 14,7°C
Metoda; 5.7/K2/SCOP01 Mjesto: Hidroblok Bukovije

Organizacija: VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI Osoba; Marijan Bojko, teh.sur.

Izvjesde o rezultatima pretraZivanja: K-3512/2019
Laboratorijski broj uzorka: K-2-2566/ 2019
Datum i sat pofetka pretraZivanja: 24.04.2019 14:38 Datum i sat zavréetka pretraZivanja: 29.04.2019 15:09

VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI _
LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU HRANE | HRANE ZA ZIVOTINJE

REZULTATI PRETRAZIVANJA

Uzorak: VODA ZA LJUDSKU POTROSNIU - VODOVODNA Koli¢ina: 1

Vrsta pretrazivanja: Mikrobioloski - VODOVODNA

Parametar pretrazivanja Oznaka metode M) MDK Rezultat

Escherichia coli | 100ml HRN EN ISO cfu/100 ml 0 0
9308-1:2014/A1:2017 *

Enterococcus spp. { 100mi HRN EN [SO 7899-2:2000 * cfur00 ml 0 0

Ukupni koliformi / 100ml HRN EN 1SO cfuf100 ml 0 0
9308-1:2014/A1:2017 *

Broj kolonija na 22°C/68h HRN EN ISO 6222:2000 * cfu/ml 100 1

Broj kolonija na 36°C/44h HRN EN ISO 6222:2000 * cfu/ml 20 0

Pseudomonas aeruginosa {100 mL HRN EN ISO 16266:2008 * cfu/100 ml 0 0

* gznatava metodu koja je akreditirana
(F) oznacava metodu koja je u fleksibilnom podru&ju akreditacije
Svi podaci o koristenim metodama pretraZivanja mogu se dobiti u laboratoriju

Izjava o sukladnosti:

Uzorak vode za ljudsku potro$nju s obzirom na ispitivane parametre sukladan je Pravilniku o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za [judsku potrodnju te nadinu vodenja registra pravnih
osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/2017) i Direktivi Vijeca 98/83/EZ o kvaliteti vode namijenjene
za ljudsku potrosnju od 3. studenoga 1998. i njenoj izmjeni Direktivi komisije 2015/1787.

skt .tf‘-'}\-'_'.'.-- o

Voditelj laboratorija: . Predstojnik:

dr.sc. Vesna Jaki Tkalec, dr.med.vet. Akademik Zeljko Cvetni€ , u zamjenu
.q_.-f-—n——- . DA—A"'""‘- .

GP 19 obrazac 01 — Revizija 09 - Datum: 27.02.2019. Izvjedte o rezultatima pretrazivanja: K-3512/2019 Stranica 1 od 2

Izjava o sukladnosti, tumadenje | misljenje nisu u podrutju akreditacije.
Nije dopusteno preslikavanje ovog izvied¢a na bilo koji nacin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predoZavanje stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti koritenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruZnica u promidZbene svrhe.



Izvje$ce o rezultatima pretraZivanja: K-3512/2019
Laboratorijski broj uzorka: K-3-601/2019
Datum i sat podetka pretraZivanja: 24.04.2019 14:59 Datum i sat zavréetka pretraZivanja: 29.04.2019 15:07

VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI
LABORATORIJ ZA ANALITICKU KEMIJU | REZIDUE

REZULTATI PRETRAZIVANJA

Uzorak: VODA ZA LJUDSKU POTROSNIU - VODOVODNA Koliéina: 1
Vrsta pretrazivanja: Kemijska analiza

Parametar pretrazivanja Oznaka metode M MDK Rezultat
Slobodni klor 5.4/K3/S0OP37 Rev.00 mg/L 0,5 0,14
Temperatura vode 5.4/K3/SOP04 Rev.00 °‘C 25 14,7
Boja HRN EN 15O 7887:2012 myg/LPtCo 20 1

skale

Mutnota HRN EN ISO 7027-1 ®NTU 4 0,1
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez
Nifriti HRN EN ISO 10304-1:2009 * mg NO2/L 0,5 <0,04
Nitrati HRN EN ISO 10304-1:2009 * mg NO3/L 50,0 17,1
Kloridi HRN EN ISO 10304-1:2009 * mgCIL 250,0 17,4
Amonijak HRN EN 15O 14911:2001 * mg NH4/ L 0,5 <0,03
Zeliezo HRN 150 6332:1998 g/l 200,0 77
Koncentracija vodikovih iona {pH) HRN 150 10523:2012 pH jedinice 6,5-9,5 69
Vodljivost HRN EN 27888:2008 HSICQJ‘ZO" 2500 401
UtroSak KMnO4 HRN EN IS0 8467:2001 mgO2/L 5,0 <0,5
Okus 5.4/K3/SOP103 Rev.00 bez bez

* gznatava metodu koja je akreditirana
(F) oznatava metodu koja je u fleksiblinom podrugju akreditacije
Svi podadi o koridtenim metodama pretrazivanja mogu se dobiti u laboratoriju

Izjava o sukladnosti:

Uzorak vode prema analiziranim parametrima odgovara Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu | planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nadinu vodenja registra pravnih osoba koje obavijaju
djelatnost javne vodoopskrbe NN 125/2017, Direkiivi vijeéa 98/83/EZ o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrosnju
od 3.studenoga 1998. i njenoj izmjeni Direktivi komisije 2015/1787.

Voditelj laboratorija: . Predstojnik:
Marija DenZi¢ Lugomer, dipl.ing. =l D ) Akademik Zeljko Cvetni¢
| e Lygemer G, 2
Dostaviti:

1, Vlasniku vz rafun
Rezultati se odnose samo na dostavijeni i pretraeni uzorak.

Kraj Izviesca o rezultatima pretrazivanja.

GP 19 obrazac 01 — Revizija 09 - Datum: 27.02.2019. Izvjedée o rezultatima pretraZivanja: K-3512/2019 Stranica 2 od 2

Izjava o sukladnosti, tumacenje i miljenje nisu u podruju akreditacije.
Nije dopusteno preslikavanje ovog izvje¥éa na bilo koji nacin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predofavanje stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti koristenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruZnica u promidzbene svrhe.
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VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI
48260 Krivevci Ivana Zakmardija Dijankoveckog 10, PP 40
Telefon: (048) 681 416 Telefax: (048) 279255

vzk@veinst.hr TE

Jedinstveni broj uzorka: K-3514/2019 Krizevci, 30.04.2019
Evidencijska oznaka: 28638

Kupac: VODNE USLUGE D.0.0., UL.DRAGE GRDENICA 7, 48260 KriZevci
Vlasnik: VODNE USLUGE D.0.0., UL.DRAGE GRDENICA 7, 48260 Krizevci
Proizvodaé: nije navedeno

Posjednik: nije navedeno

Veza i podadi iz popratne dokumentacije: zahtjev od 24.4.2019.

Datum i vrijeme prijema uzorka: 24.04.2019 14:21 Temperatura uzorka na prijemu: 6°C
Podaci 0 uzorkovanju: Datum i vrijeme uzorkovanja: 24.04.2019 Temperatura uzorka na uzorkovanju: 13,6°C
Metoda: 5.7/K2/SOP01 Mjesto: Vodosprema Durinecko Selo

Organizacija: VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI Osoba: Marijan Bojko, teh.sur.

TzvjeSée o rezultatima pretraZivanja: K-3514/2019
Laboratorijskl broj uzorka: K-2-2568/2019
Datum i sat podetka pretraZivanja: 24.04.2019 14:38 Datum i sat zavréetka pretraZivanja: 29.04.2019 15:06

VETERINARSK! ZAVOD KRIZEVCI 5
LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU HRANE | HRANE ZA ZIVOTINJE

REZULTATI PRETRAZIVANJA

Uzorak: VODA ZA LJUDSKU POTROSNIU - VODOVODNA Koli¢ina: 1

Vrsta pretraZivanja: Mikrobiologki - VODOVODNA

Parametar pretraZivanja Oznaka metode Ml MDK Rezultat

Escherichia coli { 100ml HRN EN ISO cfu/100 mi 0 0
9308-1:2014/A1:2017 *

Enterococcus spp. | 100ml HRN EN ISO 7899-2:2000 * cfu/100 ml 0 0

Ukupni koliformi / 100ml HRN EN ISO cfu/100 ml 0 0
9308-1:2014/A1:2017 *

Broj kolonija na 22°C/68h HRN EN IS0 6222:2000 * cfu/ml 100 2

Broj kolonija na 36°C/44h HRN EN ISO 6222:2000 * cfu/mi 20 6

Pseudomonas aeruginosa /100 mL HRN EN ISO 16266:2008 * cfu/100 ml 0 0

* gznacava metodu koja je akreditirana
(F) oznatava metodu koja je u fleksibilnom podrudju akreditacije
Svi podaci o koriStenim metodama pretraZivanja mogu se dobiti u laboratoriju

Izjava o sukladnosti:

Uzorak vode za ljudsku potroSnju s obzirom na ispitivane parametre sukladan je Pravilniku o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih
osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/2017) i Direktivi Vijeca 98/83/EZ o kvaliteti vode namijenjene
za ljudsku potro$nju od 3. studenoga 1998. i njenoj izmjeni Direktivi komisije 2015/1787.

Voditelj laboratorija: T . Predstojnik:

dr.sc. Vesna Jaki Tkalec, dr.med.vet. 8 % v Akademik Zeljko Cvetni¢ , u zamjenu
%— - .‘- . L] %{."'I._ ' J." 5 i‘ ‘. .

GP 19 obrazac 01 — Reviziia 09 - Datum: 27.02.2019, Tzvjedle o rezultatima pretrafivanja: K-3514/2019 Stranica 1 od 2

Izjava o sukladnosti, tumacenje i misljenje nisu u podrudju akreditacije.
Nije dopusteno preslikavanje ovog izvje¥¢a na bilo koji natin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predo€avanje stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti koriStenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruZnica u promidZbene svrhe.



Izvjeiée o rezultatima pretrazivanja: K-3514/2019
Laboratorijski broj uzorka: K-3-603/2019
Datum i sat pocetka pretraZivanja: 24.04.2019 15:01 Datum i sat zavrietka pretraZivanja: 29.04.2019 15:08

VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVC]I
LABORATORIJ ZA ANALITICKU KEMIJU | REZIDUE

REZULTATI PRETRAZIVANJA

Uzorak: VODA ZA LIUDSKU POTROSNIU - VODOVODNA Koli¢ina: 1
Vrsta pretrazivanja: Kemijska analiza

Parametar pretraZivanja Oznaka metode M] MDK Rezultat
Slobodni klor 5.4/K3/SOP37 Rev.00 mg/L 0,5 0,15
Temperatura vode 5.4/K3/SOP04 Rev.00 C 25 13,6
Boja HRN EN ISO 7887:2012 mg/LPtCo 20 1

skale

Mutnoca HRN EN 150 7027-1 " NTU 4 0,2
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez
Nitriti HRN EN ISO 10304-1:2009 * mg NO2/L 0,5 <0,04
Nitrati HRN EN ISO 10304-1:2009 * mg NO3L 50,0 3,6
Kloridi HRN EN ISO 10304-1:2009 * mgCl/L 250,0 4,0
Amonijak HRN EN ISO 14911:2001 * mg NH4/ L 0,5 <0,03
Zeljezo HRN ISO 6332:1998 g/l 200,0 <10
Koncentracija vodikovih fona (pH) HRN ISO 10523:2012 pH jedinice 6,5-9,5 7.8
Vodljivost HRN EN 27888:2008 us»‘cg\IZO" 2500 447
UtroSak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001 mgO2/L 5,0 <0,5
Okus 5.4/K3/S0P103 Rev.00 bez bez

* gznacava metodu koja je akreditirana
(F) oznaéava metodu koja je u fleksibilnom podrucju akreditacije
Svi podaci o koriStenim metodama pretraZivanja mogu se dobiti u laboratoriju

Izjava o sukladnosti:

Uzorak vode prema analiziranim parametrima odgovara Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te nadinu vodenja registra pravnih osoba koje obavijaju
djelatnost javne vodoopskrbe NN 125/2017, Direktivi vijeca 98/83/EZ o kvalitet! vode namijenjene za ljudsku potrodnju
od 3.studenoga 1998. i njenoj izmjeni Direktivi komisije 2015/1787.

shlord
s

Voditelj laboratorija: f’ o o _ . Predstojnik:
Marija DenZi¢ Lugomer, dipl.ing. s 4 Akademik Zeljko Cvetni¢
].)?vm:w J:;, sy e %’—-
Dostaviti:

1. Vlasniku uz ratun
Rezultati se odnose samo na dostavijenl 1 pretrazeni uzorak,

Kraj Tzvjesca o rezultatima pretrafivanja.

GP 19 obrazac 01 - Revizija 09 - Datum; 27.02.2019. TIzviesce o rezultatima pretraZivanja: K-3514/2019 Stranica 2 od 2
Izjava o suldadnosti, tumagenje i midljenje nisu u podrudju akreditacije.
Nije dopusteno preslikavanje ovog izvjesta na bilo koii natin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predoZavanje stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti koriétenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta | njegovih podruZnica u promidzbene swhe,
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IO ruichnand et HRVATSKI VETERINARSKI INSTI'I:'UT ZAGREB
] VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI
48260 KriZevci Ivana Zakmardija Dijankoveckog 10, PP 40
Telefon: (048) 681 416 Telefax: (048) 279255
vzk@veinst.hr

TE

Jedinstveni broj uzorka: K-3519/2019 Krizevei, 30.04.2019
Evidencijska oznaka: 28643

Kuoac: VODNE USLUGE D.0.0., UL.DRAGE GRDENICA 7, 48260 Krizevci
Vlasnik: VODNE USLUGE D.0.0., UL.DRAGE GRDENICA 7, 48260 Krizevci
Proizvodac: nije navedeno

Posjednik: nije navedeno

Veza i podaci iz popratne dokumentacije: zahtjev od 24.4.2019.

Datum i vrijeme prijema uzorka: 24.04.2019 14:21 Temperatura uzorka na prijemu: 6°C
Podaci o uzorkovanju: Datum | vrijeme uzorkovanja: 24.04.2019 Temperatura uzorka na uzorkovanju: 13,8°C
Metoda: 5.7/K2/SOP01 Mjesto: Purdic - hidrant kod crkve

Organizacija: VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI Osoba: Marijan Bojko, teh.sur.

Izvjesce o rezultatima pretrazivanja: K-3519/2019
Laboratorijski broj uzorka: K-2-2573/2019
Datum i sat podetka pretraZivanja: 24.04.2019 14:39 Datum i sat zavrietka pretraZivanja: 29.04.2019 14:57

VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI
LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU HRANE | HRANE ZA ZIVOTINJE

REZULTATI PRETRAZIVANJA

Uzorak: VODA ZA LJUDSKU POTROSNIU - VODOVODNA Koli¢ina: 1

Vrsta pretraZivanja: Mikrobioloski - VODOVODNA

Parametar pretraZivanja Oznaka metode Ml MDK Rezultat

Escherichia colf { 100ml HRN EN ISO cfu/100 ml 0 0
9308-1:2014/A1:2017 *

Enterococcus spp. { 100ml HRN EN 1SO 7899-2:2000 * cfu/100 ml 0 0

Ukupni koliformi / 100m] HRN EN ISO cfuM100 ml 0 0
9308-1:2014/A1:2017 *

Broj kolonija na 22°C/68h HRN EN 150 6222:2000 * cfu/mi 100 2

Broj kolonija na 36°C/44h HRN EN 1S0 6222:2000 * cfu/ml 20 0

Pseudomonas aeruginosa /100 mL HRN EN ISC 16266:2008 * cfu/100 ml 0 0

* gznatava metodu koja je akreditirana
(F) oznatava metodu koja je u fleksibilnom podrucju akreditacije
Svi podaci o koridtenim metodama pretrafivanja mogu se dobiti u laboratoriju

Izjava o sukladnosti:

Uzorak vode za ljudsku potrodnju s obzirom na ispitivane parametre sukladan je Pravilniku o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrodnju te nainu vodenja registra pravnih
osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/2017) i Direktivi Vijeca 98/83/EZ o kvaliteti vode namijenjene
za ljudsku potro$nju od 3. studenoga 1998. i njenoj izmjeni Direktivi komisije 2015/1787.

P
g

Voditelj laboratorija: st ™, 5 Predstojnik:
dr.sc. Vesna Jaki Tkalec, dr.med.vet. v Akademik Zeljko Cvetnic , u zamjenu

‘ - | YR 3 ! t - .
GP 19 obrazac 01 - Revizija 09 - Datum: 27.02.2019. IzvieXde o rezultatima pretraZivanja: K-3519/2019 Stranica 1 od 2

Izjava o sukladnosti, tumadenje i midijenje nisu u podrugju akreditacije.
Nije dopusteno preslikavanje ovog izvje3ca na bilo koji nadin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predotavanje stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti koriStenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruZnica u promidzbene svrhe.
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Izvje$ée o rezultatima pretraZivanja: K-3519/2019
Laboratorijski broj uzorka: K-3-608/2019
Datum i sat podetka pretraZivanja: 24.04.2019 15:03 Datum i sat zavrietka pretraZivanja: 29.04.2019 15:12

VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI
LABORATORIJ ZA ANALITICKU KEMIJU | REZIDUE

REZULTATI PRETRAZIVANJA

Uzorak: VODA ZA LJUDSKU POTROSNIU - VODOVODNA Koli¢ina: 1
Vrsta pretraZivanja: Kemijska analiza

Parametar pretraZivanja Oznaka metode M) MDK Rezultat
Slobodni klor 5.4/K3/SOP37 Rev.00 mg/L 0,5 0,03
Temperatura vode 5.4/K3/SOP04 Rev.00 °C 25 13,8
Boja HRN EN ISO 7887:2012 mg/LPtCo 20 1

skale

Mutnoda HRN EN ISO 7027-1 °NTU 4 0,1
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez
Nitriti HRN EN ISO 10304-1:2009 * mg NO2/L 0,5 <0,04
Nitrati HRN EN 1SC 10304-1:2009 * mg NO3/L 50,0 15,1
Kloridi HRN EN ISO 10304-1:2009 * mgCliL 250,0 17,7
Amonijak HRN EN ISO 14911:2001 * mg NH4/ L 0,5 <0,03
Zeljezo HRN ISO 6332:1998 Hg/L 200,0 29
Koncentracija vodikovih iona (pH) HRN IS0 10523:2012 pH jedinice 6,5-9,5 7.3
Vodljivost HRN EN 27888:2008 IJSfcngT 2500 504
Utrosak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001 mgO2/L 5,0 <0,5
Okus 5.4/K3/S0P103 Rev.00 bez bez

* gznatava metodu koja je akreditirana
(F) oznatava metodu koja je u fleksibilnom podruéju akreditacije
Svi podaci o koristenim metodama pretrazivanja mogu se dobiti u laboratoriju

I1zjava o sukiadnosti:

Uzorak vode prema analiziranim parametrima odgovara Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nadinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost javne vodoopskrbe NN 125/2017, Direktivi vijeca 98/83/EZ o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potroSnju
od 3.studenoga 1998. i njenoj izmjeni Direktivi komisije 2015/1787.

Voditelj laboratorija: . Predstojnik:
Marija Denzi¢ Lugomer, dipl.ing. P Akademik Zeljko Cvetnic

NnEis”" )-(:v,_j"'ﬂdh o
Dostaviti:
1. Viasniku uz radun

Rezultati se odnose samo na dostavljeni i pretraZeni uzorak.
Kraj IzvjeS¢a o rezultatima pretraZivanja.

GP 19 obrazac 01 — Revizija 09 - Datum: 27.02.2019. Izvieéte o rezultatima pretrativanja: K-3519/2019 Stranica 2 od 2

Izjava o sukladnosti, tumadenje | midljenfe nisu u podrugju akreditacije.
Nije doputeno preslikavanje ovog izvieSca na bilo koji nain, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predoZavanje stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti koritenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruZnica u promidzbene svrhe.
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et wheroreey HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT ZAGREB 17025 HAA

VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI

48260 Kritevci vana Zakmardija Dijankoveckog 10, PP 40 :‘%-.
Telefon: (048) 681 416 Telefax: (048) 279255
vzk@veinst.hr T
Jedinstveni broj uzorka: K-3515/2019 Krizevd, 30.04.2019

Evidencijska oznakat 28639

Kupac: VODNE USLUGE D.0.O., UL.DRAGE GRDENICA 7, 48260 Krizevci
Viasnik: VODNE USLUGE D.0.0., UL.DRAGE GRDENICA 7, 48260 Krizevci
pProizvodad: nije navedeno

posjednik: nije navedeno

Veza i podadi Iz popratne dokumentacije: zahtjev od 24.4.2019.

Datum i vrijeme prijema uzorka: 24.04.2019 14:21 Temperatura uzorka na prijemu: 6°C
Podaci o uzorkovanju: Datum i vrijeme uzorkovanja: 24.04.2019 Temperatura uzorka na uzorkovanju: 12,4°C
Metoda: 5.7/K2/SOP01 Mjesto: Markovac - hidrant na kraju magistralnog voda
Organizacija: VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI Osoba: Marijan Bojko, teh.sur.

Izvjeste o rezultatima pretrazivanja: K-3515/2019
Laboratorijski broj uzorka: K-2-2569/2019
Datum i sat poletka pretraZivanja: 24.04.2019 14:38 Datum i sat zavrsetka pretrazivanja: 29.04.2019 15:04

VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI .
LABORATORIJS ZA MIKROBIOLOGIJU HRANE | HRANE ZA ZIVOTINJE

REZULTAT! PRETRAZIVANJA

Uzorak: VODAZA LJUDSKU POTROSNJU - VODOVODNA Koli¢ina: 1

Vrsta pretraZivanja: Mikrobiologki - VODOVODNA

parametar pretrazivanja Oznaka metode Ml MDK Rezultat

Escherichia coli | 100ml HRN EN ISO cfurioo mi o 0
: 9308-1;2014/A1:2017 *

Enterococcus spp. | 100mi HRN EN 150 7899-2:2000 * cfu/100 mi 0 0

Ukupni koliformi /100ml HRN EN 15O cfurt00 mi 0 0

9303-1:2014}')\1:2017 *

Broj kolonija na 22°C{68h HRN EN 150 6222:2000 * ¢fu/ml 100 2

Broj kolonija na 36°C/44h HRN EN 1SO 6222:2000 * cfufmi 20 1

pseudomonas aeruginosa [100 mL HRN EN ISO 16266:2008 * cfu/100 mi 0 0

* pznatava metodu koja je akreditirana
(¥) oznagava metodu koja je u fleksibilnom podrudju akreditacije
Svi podaci o kori$tenim metodama pretraiivanja mogu se dobiti u laboratoriju

Izjava o sukladnosti:

Uzorak vode za fjudsku potro$nju s obzirom na ispitivane parametre sukladan je Pravilniku o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za fjudsku potroSnju te nacinu vodenja registra pravnih
osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/2017) i Direktivi Vije¢a 98/83/EZ 0 kvaliteti vode namijenjene
za ljudsku potroSnju od 3. studenoga 1998. i njenoj izmjeni Direktivi komisije 2015/1787.

Voditelj laboratorija: : . Predstojnik:
dr.sc. Vesna Jaki Tkalec, dr.med.vet. o, Akademik Zeljko Cvetni¢ , u zamjenu

D‘-ﬁb"‘-" - g J._: ..-."Ad-—- .
GP 19 obrazac 01 — Revizija 09 - Datum: 27.02.2019. Tzvjedée o rezultatima pretrazivanja: K-3515/2019 Stranica 1 od2

Izjava 0 sukladnosti, tumacenje i migljenje nisu U podruéju akreditacije.
Nije dopusteno preslikavanje ovog jzvje&ca na bilo koji natin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predotavanje stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti Kkoridtenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruZnica U promidZbene svrhe.



Izvie$ée o rezultatima pretraZivanja: K-3515/2019

Laboratorijski broj uzorka: K-3-604/2019

Datum i sat podetka pretraZivanja: 24.04.2019 15:01 Datum i sat zavrietka pretraZivanja: 29.04.2019 15:09

VETERINARSK! ZAVOD KRIZEVCI

LABORATORIJ ZA ANALITICKU KEMIJU § REZIDUE

REZULTATI PRETRAZIVANJA
Uzorak: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJIU - VODOVODNA

Koli¢ina: 1

Vrsta pretrazivanja: Kemijska analiza

Parametar pretrazivanja Oznaka metode M) MDK Rezultat
Slobodni kior 5.4/K3/SOP37 Rev.00 mg/L 0,5 0,02
Temperatura vode 5.4/K3/SOP04 Rev.00 °C 25 12,4
Boja HRN EN ISO 7887:2012 mg/LPtCo 20 1
skale
Mutnoéa HRN EN ISO 7027-1 ® NTU 4 0,2
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez
Nitriti HRN EN 1SO 10304-1:2009 * mg NO2/L 0,5 <{,04
Nitrati HRN EN ISO 10304-1:2009 * mg NO3/L 50,0 16,8
Kloridi HRN EN ISO 10304-1:2009 * mgCliL 250,0 17,9
Amonijak HRN EN IS0 14911:2001 * mg NH4/L 0,5 <0,03
Zeljezo HRN 15O 6332:1998 pgiL 200,0 33
Koncentracija vodikovih iona (pH) HRN ISO 10523:2012 pH jedinice 6,5-9,5 6,9
Vodljivost HRN EN 27888:2008 IJS!Cg‘If20° 2500 428
Utrosak KMnO4 HRN EN IS0 8467:2001 mgO2/L 5.0 <0,5
Okus 5.4/K3/SOP103 Rev.00 bez bez

* gznatava metodu koja je akreditirana
(F) oznatava metodu koja je u fleksibilnom podru&ju akreditacije
Svi podaci o koristenim metodama pretrazivanja mogu se dobitl u laboratoriju

1zjava o sukladnosti:

Uzorak vode prema analiziranim parametrima odgovara Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitaringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavijaju
djelatnost javne vodoopskrbe NN 125/2017, Direktivi vije¢a 98/83/EZ o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potro3nju

od 3.studenoga 1998. i njenoj izmjeni Direktivi komisije 2015/1787. & -

Voditelj laboratorija: § 26
Marija DenZi¢ Lugomer, dipl.ing.

[

nEia” J,;;Jjamer-

Dostavitiz
1. Viasniku uz radun
Realtati <» adnose samo na dostaviient i pretraZeni uzorak.

Kraj Izvie¥€a o rezultatima pretraZivanja,

Predstojnik:

Akademik Zeljko Cvetnié

—

GP 19 abrazac 01 — Revizija 09 - Datum: 27.02.2019.

Tzjava o sukladnosti, tumadenje i misljenje nisu u podrudju akreditacije.

Nije dopuZteno preslikavanje ovog izviesca na bilo koji natin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo pr

TzvjeSte o rezultatima pretraZivanja: K-3515/2019 Stranica 2 od 2

adotavanje stranama kefe nisu izravno
zainteresirane, kao niti koriétenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruZnica u promidZbene svrhe.



17025 HAA

Hevom vl VR HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT ZAGREB
11 VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI
48260 Kritevci Ivana Zakmardija Dijankovetkog 10, PP 40
Telefon: (048) 681 416 Telefax; (048) 279255

vzk@veinst.hr EST

Jedinstveni broj uzorka: K-3517/2019 Krizevci, 30.04.201%
Evidencijska oznaka: 28641

Kupac: VODNE USLUGE D.0.0., UL.DRAGE GRDENICA 7, 48260 KriZevci
Viasnik: VODNE USLUGE D.0.C., UL.DRAGE GRDENICA 7, 48260 Krizevci
Proizvodad: nije navedeno

Posiednik: nije navedeno

Veza i podaci iz popratne dokumentacije: zahtiev od 24.4.2019.

Datum i vrijeme prijema uzorka: 24.04.2019 14:21 Temperatura uzorka na prijemu: 6°C
Podadi 0 uzorkovanju: Datum i vrijeme uzorkovanja: 24.04.2019 Temperatura uzorka na uzorkovanju: 13,3°C
Metoda: 5.7/K2/SOP01 Mjesto: Veliki Raven - hidrant kod Skole

Organizacija: VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI Osoba: Marijan Bojko, teh.sur.

Izvjesce o rezultatima pretraZivanja: K-3517 /2019
Laboratorijski broj uzorka: K-2-2571/2019
Datum i sat podetka pretraZivanja: 24.04.2019 14:39 Datum i sat zavrdetka pretraZivanja: 29.04,2019 15:03

VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI )
LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU HRANE | HRANE ZA ZIVOTINJE

REZULTATI PRETRAZIVANJA

Uzorak: VODA ZA LUDSKU POTROSNIU - VODOVODNA Koli¢ina: 1

Vrsta pretragivanja: Mikrobiologki - VODOVODNA

parametar pretrazivanja Oznaka metode M MDK Rezultat

Escherichia colf { 100ml HRN EN 150 cfu/100 ml 0 0
9308-1:2014/A1:2017 *

Enterccoccus spp. / 100ml HRN EN ISO 7899-2:2000 * cfu/100 ml 0 0

Ukupni koliformi / 100m! HRN EN ISC ¢fu/100 ml 0 0
9308-1:2014/A1:2017 *

Broj kolonija na 22°Cj68h HRN EN 1SO 6222:2000 * cfu/ml 100 1

Broj kolonija na 36°C/44h HRN EN ISO 6222:2000 * cfu/ml 20 0

Pseudomonas aeruginosa /100 mL HRN EN ISO 16266:2008 * ¢fu/160 mi 0 0

* pznatava metodu koja je akreditirana
(F) oznatava metodu koja je u fleksibilnom podrutju akreditacije
Svi podaci o koristenim metodama pretraZivanja mogu se dobiti u laboratorlju

Izjava o sukladnosti:

Uzorak vode za ljudsku potroSnju s obzirom na ispitivane parametre sukladan je Pravilniku o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih
osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/2017) i Direktivi Vije¢a 98/83/EZ 0 kvaliteti vode namijenjene
za Yjudsku potro3nju od 3. studenoga 1998. i njenoj izmjeni Direktivi komisije 2015/1787.

Voditelj laboratorija: ST . Predstojnik:
dr.sc. Vesna Jaki Tkalec, dr.med.vet. i g Ny Akademik Zeljko Cvetnié , u zamjenu
L » {:_ \ 84 A — .

35
GP 19 obrazac 01 — Revizija 09 - Datum: 27.02.2019. Izvjesée o rezultatima pretraZivanja: K-3517/2019 Stranica 1 od 2

Izjava 0 sukladnosti, tumadenje i migljenje nisu u podrucju akreditacije.
Nije dopusteno preslikavanje oveg jzviedéa na bilo koji natin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predotavanje stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti koristenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruZnica u promidZbene svrhe.



Izvje$ée o rezultatima pretraZivanja: K-3517/2019
Laboratorijski broj uzorka: K-3-606/2019
Datum i sat pocetka pretraZivanja: 24.04.2019 15:02 Datum i sat zavrSetka pretraZivanja: 29.04.2019 15:11

VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI
LABORATORIJ ZA ANALITICKU KEMIJU | REZIDUE

REZULTATI PRETRAZIVANJA ,

Uzorak: VODA ZA LJUDSKU POTROSNIU - VODOVODNA Koliéina: 1
Vrsta pretraZivanja: Kemijska analiza

Parametar pretrazivanja Oznaka metode M) MDK Rezultat
Slobodni kior 5.4/K3/SOP37 Rev.00 mg/L 0,5 0,03
Temperatura vode 5.4/K3/SOP04 Rev.00 °C 25 13,3
Boja HRN EN ISO 7887:2012 mg/LPtCo 20 1

skale

Mutnoca HRN EN ISO 7027-1 *NTU 4 0,2
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez
Nitriti HRN EN ISO 10304-1:2009 * mg NO2/L 0,5 <0,04
Nitrati HRN EN ISO 10304-1:2009 * mg NO3/L 50,0 16,7
Kloridi HRN EN ISO 10304-1:2009 * mgCl/L 250,0 174
Amonijak HRN EN 1SO 14911:2001 * mg NH4/ L 0,5 <0,03
Zeljezo HRN ISO 6332:1998 Mg/l 200,0 53
Koncentracija vodikovih iona (pH) HRN ISO 10523:2012 pH jedinice 65-9,5 7.6
Vodljivost HRN EN 27888:2008 IJSnglm' 2500 512
Utroak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001 mgQO2/L 5,0 <0,5
Okus 5.4/K3/S0P103 Rev.00 bez bez

* oznacava metodu koja je akreditirana
(F) oznacava metodu koja je u fleksibilnom podrudju akreditacije
Svi podad o koriStenim metodama pretragivanja mogu se dobiti u laboratoriju

IZjava o sukladnosti:

Uzorak vode prema analiziranim parametrima odgovara Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potronju te nadinu vodenja registra pravnih osoba koje obavijaju
djelatnost javne vodoopskrbe NN 125/2017, Direktivi vijeta 98/83/EZ o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrodnju
od 3.studenoga 1998. i njenoj izmjeni Direktivi komisije 2015/1787.

E .
Cog VR e =
o Lot

Voditelj laboratorija: U s ) . Predstojnik:
Marija DenZi¢ Lugomer, dipl.ing. 4372 2 s Akademik Zeljko Cvetnié
| i Lygomer '
Dostaviti:

1. Viasniku uz radun

Rezultati se odnose samo na dostaviieni i pretraZeni uzorak.
Kraj IzvjeSca o rezultatima pretra¥ivanja.
GP 19 obrazac 01 — Revizija 09 - Datum; 27.02.2015. Tzvie¥le o rezultatima pretrafivanja: K-3517/2019 Stranica 2 od 2

Izjava o sukladnosti, tumatenje | migljenje nisu u podrucju akreditacije,
Nije dopusteno preslikavanje ovog izvjedéa na bilo koji nacin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predofavanje stranama koje nisu izravno
2ainteresirane, kao niti koristenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruznica u promidZbene svrhe,



17025-HAA

Hvoli e el HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT ZAGREB

VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI

48260 Krizevci Ivana Zakmardija Dijankovedkog 10, PP 40 ';..'
Telefon: (048) 681 416 Telefax: (048) 279255
vzk@veinst.hr T
Jedinstveni broj uzorka: K-3516/2019 Krizevd, 30.04.2019

Evidencijska oznaka: 28640

Kupac: VODNE USLUGE D.0.0., UL.DRAGE GRDENICA 7, 48260 Krizevci
Vlasnik: VODNE USLUGE D.0.0., UL.DRAGE GRDENICA 7, 48260 KriZevci
Proizvodad: nije navedeno

Pasjednik: nije navedeno

Veza i podaci iz popratne dokumentacije: zahtjev od 24.,4.2019.

Datum i vrijeme prijema uzorka: 24.04.2019 14:21 Temperatura uzorka na prijemu: 6°C
Podaci o uzorkovanju: Datum i vrijeme uzorkovanja: 24.04.201¢9 Temperatura uzorka na uzorkovanju: 15°C
Metoda: 5.7/K2/SOP01 Mjesto: Gregurovec - hidrant kod Kamenjaka

Organizacija: VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI Osoba: Marijan Bojko, teh.sur.

IzvjeSce o rezultatima pretraZivanja: K-3516/2019
Laboratorijski broj uzorka: K-2-2570/2019
Datum i sat podetka pretraZivanja: 24.04.2019 14:39 Datum | sat zavréetka pretrazivanja: 29,04.2019 15:05

VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI .
LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIU HRANE | HRANE ZA ZIVOTINJE

REZULTATI PRETRAZIVANJA

Uzorak: VODA ZA LJUDSKU POTROSNIU - VODOVODNA Koliéina: 1

Vrsta pretrazivanja: Mikrobiologki - VODOVODNA

Parametar pretrazivanja Oznaka metode M MDK Rezultat

Escherichia colf | 100ml HRN EN ISO cfu/100 ml 0 0
9308-1:2014/A1:2017 *

Enterccoccus spp. / 100ml HRN EN 1SO 7899-2:2000 * cfu/100 mi 0 0

Ukupni koliformi / 100ml HRN EN 150 cfuf100 ml ] 0
9308-1:2014/A1:2017 *

Broj kolonija na 22°C{68h HRN EN 150 6222:2000 * cfu/ml 100 0

Broj kolonija na 36°C/44h HRN EN IS0 6222:2000 * cfu/ml 20 0

Psaudormonas aeruginosa /100 mL HRN EN ISO 16266:2008 * ¢fu/100 ml 0 0

* oznatava metodu koja je akreditirana
(F) oznacava metodu koja je u fleksibilnom podrudju akreditacije
Svi podaci o koristenim metodama pretrafivanja mogu se dobiti u laboratoriju

Izjava o sukladnosti:

Uzorak vode za ljudsku potroSnju s obzirom na ispitivane parametre sukladan je Pravilniku o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrodnju te nacinu vodenja registra pravnih
osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/2017) i Direktivi Vije¢a 98/83/EZ 0 kvaliteti vode namijenjene
za ljudsku potrosnju od 3. studenoga 1998. i njenoj jzmjeni Direktivi komisije 2015/1787.

Voditelj laboratorija: A e m . Predstojnik:

dr.sc. Vesna Jaki Tkalec, dr.med.vet. e Yo% pa) Akademik Zeljko Cvetni¢ , u zamjenu

(R P S '{“_'-: >y C :'I e P
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GP 19 obrazac 01 — Revizija 09 - Datum: 27.02.2019. Izvjedce o rezultatima pretraZivanja: K-3516/2019 Stranica 1 od 2

Izjava o sukladnosti, tumatenje i misljenje nisu u podrutju akreditacije.
Nije dopuSteno preslikavanje oveg izvieca na bilo koji nacin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predotavanje stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti koridtenje naziva | znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruZnica u promidZbene svrhe.



Izvjesée o rezultatima pretraZivanja: K-3516/2019
Laboratorijski broj uzorka: K-3-605/2019 _
Datum i sat podetka pretrazivanja: 24.04.2019 15:02 Datum i sat zavrSetka pretraZivanja: 29.04.2019 15:10

VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI
LABORATORIJ ZA ANALITIEKU KEMIJU | REZIDUE

REZULTATI PRETRAZIVANJA

Uzorak: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU - VODOVODNA Kolidina: 1
Vrsta pretrazivanja: Kemijska analiza

Parametar pretraZivanja Oznaka metode M) MDK Rezultat
Slobodni klor 5.4/K3/SOP37 Rev.00 mg/L 0,5 0,04
Temperatura vode 5.4/K3/S0P04 Rev.00 °C 25 15,0
Boja HRN EN ISO 7887:2012 mg/LPtCo 20 1

skale

Mutnoca HRN EN ISO 7027-1 *NTU 4 0,1
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez
Nitriti HRN EN ISO 10304-1:2009 * mg NO2/L 0,5 <0,04
Nitrati HRN EN IS0 10304-1:2009 * mg NO3/L 50,0 34
Kloridi HRN EN ISO 10304-1:2009 * mgCl/L 250,0 2,6
Amonijak HRN EN ISO 14511:2001 * mg NH4/ L 0,5 <0,03
Zeljezo HRN 1S0 6332:1998 /L 200,0 19
Koncentracija vodikovih iona (pH) HRN 1S0 10523:2012 pH jedinice 6,5-95 7,6
Vodljivost HRN EN 27888:2008 uSlcgnQO“ 2500 474
UtroSak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001 mgO2/L 50 1,1
Okus 5.4/K3/SOP103 Rev.00 bez bez

* oznatava metodu koja je akreditirana
(F) oznacava metodu koja je u fleksibilnom podrucju akreditacije
Svi podaci o kori$tenim metodama pretraZivanja mogu se dobiti u laboratoriju

Izjava o sukladnosti:

Uzorak vode prema analiziranim parametrima odgovara Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost javne vodoopskrbe NN 125/2017, Direktivi vijeca 98/83/EZ o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrosnju
od 3.studenoga 1998. i njenoj izmjeni Direktivi komisije 2015/1787.

Voditelj laboratorija; 5 . Predstojnik:
Marija DenZi¢ Lugomer, dipl.ing. 2 2T Akademik Zeljko Cvetni¢
1s” &u, Y s ' >/ —

s

Dostavitd;
1. WViasniku uz ratun
Rezultati se odnose samo na dostavijeni i pretraZent uzorak.

Kraj Izvjes(a o rezultatima pretraZivanja.
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Izjava o sukladnosti, tumacenje | mi§ljenje nisu u podrucju akreditacije.
Nije dopusteno preslikavanje ovog izvje2éa na bilo koji nacin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predocavanje stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti kori$tenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruZnica u promidZbene svrhe.



HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT ZAGREB 17025 HAA
VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI

11

48260 Kritevci Ivana Zakmardija Dijankoveckog 10, PP 40 é
Telefon: (048) 681 416 Telefax: (048) 279255
vzk@veinst.hr
Jedinstvenl broj uzorka: K-3518/2019 Krizevci, 30.04.2019

Evidencijska oznaka: 28642

Kupac: VODNE USLUGE D.0.0., UL.DRAGE GRDENICA 7, 48260 KriZevci
Vlasnik: VODNE USLUGE D.0.0., UL.DRAGE GRDENICA 7, 48260 Krizevci
Proizvodad: nije navedeno

Posjednik: nije navedeno

Veza | podaci iz popratne dokumentacije: zahtjev od 24.4.2019.

Datum i vrijeme prijema uzorka: 24.04.2019 14:21 Temperatura uzorka na prijemu: 6°C
Podaci o uzorkovanju: Datum | vrijeme uzorkovanja: 24.04.2019 Temperatura uzorka na uzorkovanju: 12,4°C
Metoda: 5.7/K2/SOP0OL Miesto: Majurec - hidrant kod potoka

Organizacija: VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI Oscba: Marijan Bojko, teh.sur.

Izvje$ée o rezultatima pretrazivanja: K-3518/2019
Laboratorijski broj uzorka: K-2- 2572/2019
Datum i sat podetka pretraZivanja: 24.04.2019 14:39 Datum i sat zavrietka pretraZivanja: 29.04.2019 15:00

VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI
LABORATORLJ ZA MIKROBIOLOGIJU HRANE § HRANE ZA ZIVOTINJE

REZULTATI PRETRAZIVANJA

Uzorak: VODA ZA LJUDSKU POTROSNIU - VODOVODNA Kolid¢ina: 1

Vrsta pretrafivanja: Mikrobioloski - VODOVODNA

Parametar pretrazivanja Oznaka metode M) MDK Rezultat

Escherichia colf { 100mi HRN EN ISO cfu/100 ml 0 0
9308-1:2014/A1:2017 *

Entarococcus spp. [ 100ml HRN EN ISO 7899-2:2000 * cfu/100 ml 0 0

Ukupni koliformi / 100ml HRN EN ISO cfui100 ml 0 0
9308-1:2014/A1:2017 *

Broj kolonija na 22°C/68h HRN EN IS0 6222:2000 * cfu/ml 100 2

Broj kolonija na 36°C/44h HRN EN ISO £222:2000 * cfu/ml 20 1

Pseudomonas aeruginosa /100 mL HRN EN ISO 16266:2008 * ¢fu/100 ml 0 0

* pznatava metodu koja je akreditirana
(F) oznatava metodu koja je u fleksibilnom podrudju akreditacije
Svi podaci o koriStenim metodama pretraZivanja mogu se dobiti u laboratoriju

Izjava o sukladnosti:

Uzorak vode za ljudsku potroSnju s obzirom na ispitivane parametre sukladan je Pravilniku o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrognju te nacinu vodenja registra pravnih
osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/2017) i Direktivi Vijeéa 98/83/EZ o kvaliteti vode namijenjene
za ljudsku potrosnju od 3. studenoga 1998. i njenoj izmjeni Direktivi komisije 2015/1787.

Voditelj laboratorija: . . Predstojnik:

dr.sc. Vesna Jaki Tkalec, dr.med.vet. Akademik Zeljko Cvetnic , u zamjenu
‘ = - i c S [
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Izjava o sukladnosti, tumatenje i migljenje nisu u podrudju akreditacije.
Nije dopusteno preslikavanje oved izvjed¢a na bilo koji nacin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predotavanje stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti koristenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta | njegovih podruZnica u promidzbene svrhe.



Izvjescée o rezultatima pretraZivanja: K-3518/2019
Laboratorijski broj uzorka: K-3-607/2019
Datum i sat poCetka pretraZivanja: 24.04.2019 15:02 Datum i sat zavrSetka pretraZivanja: 29.04.2019 15:12

VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI
LABORATORIJ ZA ANALITICKU KEMIJU | REZIDUE

REZULTATI PRETRAZIVANJA

Uzorak: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU - VODOVODNA Kolidina: 1
Vesta pretraZivanja: Kemijska analiza

Parametar pretrazivanja Oznaka metode M3 MDK Rezultat
Slobodni klor 5.4/K3/SOP37 Rev.00 mg/L 0,5 0,02
Temperatura vode 5.4/K3/SOP04 Rev.00 °’C 25 12,4
Boja HRN EN ISO 7887:2012 mg/LPtCo 20 1

skale

Mutnoda HRN EN ISO 7027-1 °NTU 4 0,2
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez
Nitriti HRN EN ISO 10304-1:2009 * mg NO2/L 0,5 <0,04
Nitrati HRN EN IS0 10304-1:2009 * mg NO3/L 50,0 20,1
Kloridi HRN EN ISO 10304-1:2009 * mgCI/L 250,0 9,6
Amonijak HRN EN ISO 14911:2001 * mg NH4/ L 0,5 <{(,03
2eljezo HRN ISO 6332:1998 pgiL 200,0 70
Koncentracija vodikovih iona (pH) HRN 150 10523:2012 pH jedinice 65-95 74
Vodljivost HRN EN 27888:2008 pS!cgnﬂO" 2500 558
Utrogak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001 mgO2/L 5,0 <0,5
Okus 5.4/K3/SOP103 Rev,00 hez hez

* oznacava metodu koja je akreditirana
(F) oznaava metodu koja je u fleksibilnom podruju akreditacije
$vi podaci o koridtenim metodama pretraZivanja mogu se dobiti u laboratoriju

Izjava o sukladnosti:

Uzorak vode prema analiziranim parametrima odgovara Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro3nju te nadinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost javne vodoopskrbe NN 125/2017, Direktivi vijeda 98/83/EZ o kvaliteti vode namijenjene za {judsku potrosnju
od 3.studenoga 1998, i njenoj izmjeni Direktivi komisije 2015/1787.

Voditelj laboratorija: . Predstojnik:
Marija Denzi¢ Lugomer, dipl.ing. / Akademik Zeljko Cvetnié
1 n¥e” J.c.;,:_j.smc re : ,‘ \ < ol o
Dostaviti:

1. WViasniku uz radun

Rezultati se odnose samo na dostavlieni i pretrazent uzorak.
Kraj Tzvjesca o rezultatima pretrafivanja,
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. Izjava o sukladnosti, tumadenje i midljenje nisu u podrutju akreditacije.
Nije dopusteno preslikavanje ovog izviesca na bilo kaji nadin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predofavanje stranama koje nisu izravno
zalnteresirane, kao niti koridtenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruznica u promidfbene svrhe.



SVORN ¥SLornanis el HRVATSKI VETERINARSK1 INSTI'[’UT ZAGREB
BER VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI
48260 Krizevci Ivana Zakmardija Dijankoveckog 10, PP 40
Telefon: (048) 681 416 Telefax: (048) 279255
vzk@veinst.hr

Jedinstveni broj uzorka: K-2758/2019 Krizevci, 14.05.2019
Evidencijska oznaka: 21200

Kupac: VODNE USLUGE D.0.0., UL.DRAGE GRDENICA 7, 48260 Krizevci
Vlasnik: VODNE USLUGE D.0.0., UL.DRAGE GRDENICA 7, 48260 KriZevci
Proizvodac: nije navedeno

Posjednik: nije navedeno

Veza i podaci iz popratne dokumentacije: -

Datum i vrijeme prijema uzorka: 01.04.2019 08:06 Temperatura uzorka na prijemu: nije mjereno
Podaci o uzorkovanju: Datum i vrijeme uzorkovanja: 01.04.2019 Temperatura uzorka na uzorkovanju: nije nave.
Metoda: nije navedeno Mjesto: Slavina u laboratoriju

Organizacija: nije navedeno Osoba: nije navedeno

Izvjeiée o rezultatima pretraZivanja: K-2758/2019
Laboratorijski broj uzorka: K-3-459/2019
Datum i sat podetka pretraZivanja: 01.04.2019 09:56 Datum i sat zavrsetka pretraZivanja: 14.05.2019 12:21

VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI
LABORATORIJ ZA ANALITICKU KEMIJU | REZIDUE

REZULTATI PRETRAZIVANJA

Uzorak: VODA ZA LJUDSKU POTROSNIU - VODOVODNA Koli¢ina: 25

Vrsta pretraZivanja: KEMLJA SL.KLOR

Oznaka metode: 5.4/K3/SOP37 Rev.00 [M3: mg/L | MDK: 0,5

Parametar pretrazivanja: Slobodni kior

Oznaka | naziv uzorka: Rezultat:

1 |1.4.2019. 14h 0,19
2 [2.4.2019. 13h 0,17
3 [3.4.2019. 14h 0,16
4 |4.4.2019. 9h 0,17
5 |5.4.2019. Sh 0,16
6 [6.4.2019.%h 0,13
7 |8.4.2019. Sh 0,21
8 19.4.2019.%h 0,15
9 [10.4.2018. Sh 0,16
10 [11.4.2019. 9h 0,18
11 [12.4.2019. 9h 0,17
12 |13.4.2019. 10h 0,15
13 [15.4.2019. 10h 0,14
14 (16.4.2019. 9h 0,17
15 [17.4.2019. 12h 0,17
16 [18.4.2019. %h 0,15
17 [19.4.2019. 10h 0,19
18 (20.4.2019. 9h 0,13
19 (23.4.2019. 11h 0,17
20 [24.4.2019. 10h 0,16
21 |25.4.2019. Sh 0,18
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Izjava o sukladnosti, tumadenje i midljenje nisu u podrudju akreditadje.
Nije dopusteno preslikavanje ovog izvje3a na bilo koji nadin, bez pismenog adobrenja laboratorija, njegovo predodavanje stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti Koristenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta | njegovih podruZnica u promidzbene svrhe.







Oznaka metode: 5.4/K3/SOP37 Rev.00 |HJ: mag/fL l MDK: 0,5
Parametar pretraZivanja: Slobodni klor

Oznaka i naziv uzorka: Rezultat:
22 |26.4.2019. 10h 0,18
23 (27.4.2019. Sh 0,15
24 [29.4.2018. Sh 0,16
25 |30.4.2019. sh 0,12

* oznafava metodu koja je akreditirana
(F) oznaava metodu koja je u flekslbilnom podruéju akreditacije
Svi podaci o koriStenim metodama pretraZivanja mogu se dobiti u laboratoriju

Izjava o sukladnosti:

Uzorci voda gradskog vodovoda analizirani na slobodni klor po danima u mjesecu travnju odgovaraju Pravilniku o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te nacinu
vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe NN 125/2017, Direktivi vijeca 98/83/EZ o
kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potronju od 3.studenoga 1998. i njenoj izmjeni Direktivi komisije 2015/1787.

Voditelj laboratorija: . Predstojnik:

Marija DenZi¢ Lugomer, dipl.ing. Akademik Zeljko Cvetni¢
- p—

| Derris Lygomer-

Dostaviti:

1. Viasniku uz ralun
Rezultati se odnose samo na dostavijeni | pretraZeni uzorak.

Kraj Izvjedca o rezultatima pretraZivanja.
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Izjava o sukladnosti, tumadenje | misljenje nisu u podrudju akreditacije.
Nije dopustenc preslikavanje ovog izvie¥¢a na bilo kaji natin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predoavanje stranama kaje nisu izravno
zainteresirane, kao niti koristenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruZnica u promidZbene svrhe.






