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majnaric.vzk@veinst.hr

HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT ZAGREB
VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI

48260 Krizevci Ivana Zakmardija DijankoveCkog 10, PP 40
Telefon: (048) 681 416 Telefax: (048) 279255

Jedinstveni broj uzorka: K-8408/2017

Krizevci, 30.06.2017
Evidencijska oznaka: 57170

Kupac: KOMUNALNO PODUZECE D.0.0. KRIZEVCI, UL.DRAGE GRDENICA 7, 48260 Krizevci
Vlasnik: KOMUNALNO PODUZECE D.0.0. KRIZEVCI, UL.DRAGE GRDENICA 7, 48260 Krizevci

Proizvodac: nije navedeno
Posjednik: nije navedeno

Veza i podaci iz popratne dokumentacije: zahtjev od 27.6.17.

Datum i vrijeme prijema uzorka: 27.06.2017 14:06

Temperatura uzorka na prijemu: 6°C

Podaci o uzorkovanju: Datum i vrijeme uzorkovanja: 27.06.2017

Metoda: 5.7/K2/SOP01

Organizacija: VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI

Mjesto: Hidroblok Bukovje
Osoba: Marijan Bojko, teh.sur.

Temperatura uzorka na uzorkovanju: nije nave.

Laboratorijski broj uzorka: K-3-759/2017

Datum i sat pocetka pretrazivanja: 28.06.2017 08:06

Uzorak: VODA ZA PICE - VODOVODNA

Izvjesce o rezultatima pretraZivanja: K-8408/2017

REZULTATI PRETRAZIVANJA

Datum i sat zavrSetka pretrazivanja: 30.06.2017 09:45

VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI
LABORATORIJ ZA ANALITICKU KEMIJU | REZIDUE

Kolic¢ina: 1

Vrsta pretrazivanja: Kemijska analiza

Parametar pretrazivanja Oznaka metode MJ MDK Rezultat

Slobodni klor 5.4/K3/S0P37 Rev.00 mg/L 0,5 0,20

Temperatura vode 5.4/K3/SOP04 Rev.00 °C 25 7

Boja HRN EN ISO 7887:2012 mg/LPtCo 20 1

skale

Mutnoca 5.4/K3/SOP29 Rev.00 °NTU 4 0,6

Miris HRN EN 1622:2008 bez bez

it HRN EN ISO mg NO2/L 0,5 <0,04
10304-1:2009/Ispr.1:2012 *

Nitrati HRN EN ISO mg NO3/L 50,0 14,7
10304-1:2009/1Ispr.1:2012 *

Kloridi HRN EN ISO mgClI/L 250,0 17,3
10304-1:2009/1Ispr.1:2012 *

Amonijak HRN EN ISO 14911:2001 * mg NH4/ L 0,5 <0,03

Zeljezo HRN ISO 6332:1998 Hg/L 200,0 37

Koncentracija vodikovih iona (pH) HRN ISO 10523:2012 pH jedinice 6,5-9,5 7,0

Vodljivost HRN EN 27888:2008 LJS/cgl/ZO" 2500 363

Utrosak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001 mgO2/L 5,0 <0,5

Okus 5.4/K3/SOP103 Rev.00 bez bez

* oznaCava metodu koja je akreditirana

(F) oznacava metodu koja je u fleksibilnom podrudju akreditacije
Svi podaci o koristenim metodama pretraZivanja mogu se dobiti u laboratoriju

GP 19 obrazac 01 — Revizija 08 - Datum: 22.02.2016.

Izjava o sukladnosti, tumacenje i misljenje nisu u podrucju akreditacije.

Izvjesce o rezultatima pretrazivanja: K-8408/2017 Stranica 1 od 3

Nije dopusteno preslikavanje ovog izvieS¢a na bilo koji nacin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predotavanie stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti koriStenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruZnica u promidzbene svrhe.



Izjava o sukladnosti: ’

Uzorak vode prema analiziranim parametrima odgovara Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode
za ljudsku potrosnju (NN 125/2013), izmjenama (NN 141/2013,NN 128/2015), Direktivi vije¢a 98/83/EZ o kvaliteti vode
namijenjene za ljudsku potrosnju od 3.studenoga 1998. i njenoj izmjeni Direktivi komisije 2015/1787.

Voditelj laboratorija: Predstojnik:
Marija Denzi¢ Lugomer, dipl.ing. dr.sc. Darko Majnari¢, dr.med.vet.
= - 3 f
‘ R e (': (.:“.:34 I ’ y
(
GP 19 obrazac 01 — Revizija 08 - Datum: 22.02.2016. Izvje$ce o rezultatima pretraZivanja: K-8408/2017 Stranica 2 od 3

Izjava o sukladnosti, tumacenje i misljienje nisu u podrucju akreditacije.
Nije dopusteno preslikavanje ovog izvjes¢a na bilo koji nacin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predocavanje stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti koridtenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruznica u promidZbene svrhe.



Izvjesce o rezultatima pretrazivanja: K-8408/2017
Laboratorijski broj uzorka: K-2-3191/2017
Datum i sat poCetka pretrazivanja: 27.06.2017 14:23 Datum i sat zavr3etka pretraZivanja: 30.06.2017 13:00

VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI
LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU HRANE | HRANE ZA ZIVOTINJE

REZULTATI PRETRAZIVANJA

Uzorak: VODA ZA PICE - VODOVODNA Koli¢ina: 1
Vrsta pretrazivanja: Mikrobioloski - VODOVODNA

Parametar pretrazivanja Oznaka metode M] MDK Rezultat
Escherichia coli ] 100ml HRN EN ISO 9308-1:2014 * cfu/100 ml 0 0
Enterococcus spp. / 100ml HRN EN ISO 7899-2:2000 * cfu/100 ml 0 0
Ukupni koliformi / 100ml HRN EN ISO 9308-1:2014 * cfu/100 ml 0 0
Broj kolonija na 22°C/68h HRN EN ISO 6222:2000 * cfu/ml 100 0
Broj kolonija na 37°C/44h HRN EN ISO 6222:2000 * cfu/ml 20 0
Pseudomonas aeruginosa /100 mL HRN EN ISO 16266:2008 * cfu/100 ml 0 0

* oznacava metodu koja je akreditirana
) oznadava metodu koja je u fleksibilnom podrucju akreditacije
svi podaci o koristenim metodama pretrazivanja mogu se dobiti u laboratoriju

Izjava o sukladnosti:

Uzorak vode za pice s obzirom na ispitivane parametre sukladan je Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama
analize vode za ljudsku potro3nju (NN 125/2013), izmjenama (NN 141/2013, NN 128/2015) i Direktivi Vije¢a 98/83/EZ o
kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrosnju od 3. studenoga 1998. i njenoj izmjeni Direktivi komisije 2015/1787.

Voditelj laboratorija: Predstojnik:
dr.sc. Vesna Jaki Tkalec, dr.med.vet. , u zamjenu dr.sc. Darko Majnari¢, dr.med.vet.

% o o~
%}}%{mw ‘ : ;
Dostaviti:
1. Vlasniku uz racun

Rezultati se odnose samo na dostavljeni i pretrazeni uzorak.
Kraj IzvieSca o rezultatima pretraZivanja.

GP 19 obrazac 01 — Revizija 08 - Datum: 22.02.2016. Izvjescée o rezultatima pretrazivanja: K-8408/2017 Stranica 3 od 3

Izjava o sukladnosti, tumacéenje i misljenje nisu u podrucju akreditacije.
Nije dopusteno preslikavanje ovog izvie$¢a na bilo koji nacin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predocavanje stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti koristenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruznica u promidzbene svrhe.
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HRVATSKI VETERINARSKI INSTI'I:,UT ZAGREB
VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI
48260 Krizevci Ivana Zakmardija Dijankoveckog 10, PP 40
Telefon: (048) 681 416 Telefax: (048) 279255
majnaric.vzk@veinst.hr

Jedinstveni broj uzorka: K-8407/2017 Krizevci, 30.06.2017
Evidencijska oznaka: 57169

Kupac: KOMUNALNO PODUZECE D.0.0. KRIZEVCI, UL.DRAGE GRDENICA 7, 48260 Krizevci
Vlasnik: KOMUNALNO PODUZECE D.0.0. KRIZEVCI, UL.DRAGE GRDENICA 7, 48260 Krizevci
Proizvodac: nije navedeno

Posjednik: nije navedeno

Veza i podaci iz popratne dokumentacije: zahtjev od 27.6.17.

Datum i vrijeme prijema uzorka: 27.06.2017 14:06 Temperatura uzorka na prijemu: 6°C
Podaci o uzorkovanju: Datum i vrijeme uzorkovanja: 27.06.2017 Temperatura uzorka na uzorkovanju: nije nave.
Metoda: 5.7/K2/SOP01 Mjesto: Hidrant Markovac Krizevacki

Organizacija: VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI Osoba: Marijan Bojko, teh.sur.

, Izvjesce o rezultatima pretrazivanja: K-8407/2017
Laboratorijski broj uzorka: K-3-758/2017
Datum i sat pocetka pretrazivanja: 28.06.2017 08:05 Datum i sat zavrsetka pretrazivanja: 30.06.2017 09:44

VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI
LABORATORIJ ZA ANALITICKU KEMIJU | REZIDUE

REZULTATI PRETRAZIVANJA

f

Uzorak: VODA ZA PICE - VODOVODNA Kolicina: 1
Vrsta pretrazivanja: Kemijska analiza
Parametar pretraZivanja Oznaka metode MJ MDK Rezultat
Slobodni klor 5.4/K3/SOP37 Rev.00 mg/L 0,5 0,12
Temperatura vode 5.4/K3/SOP04 Rev.00 °C 25 7
Boja HRN EN ISO 7887:2012 mg/LPtCo 20 1
skale
Mutnoca 5.4/K3/S0OP29 Rev.00 °NTU 4 0,6
_Miris HRN EN 1622:2008 bez bez
riti HRN EN ISO mg NO2/L 0,5 <0,04
10304-1:2009/Ispr.1:2012 *
Nitrati HRN EN ISO mg NO3/L 50,0 15,7
10304-1:2009/1spr.1:2012 *
Kloridi HRN EN ISO mgCl/L 250,0 16,0
10304-1:2009/Ispr.1:2012 *
Amonijak HRN EN ISO 14911:2001 * mg NH4/ L 0,5 <0,03
Zeljezo HRN ISO 6332:1998 Hg/L 200,0 <10
Koncentracija vodikovih iona (pH) HRN ISO 10523:2012 pH jedinice 6,5-9,5 7,0
Vodljivost HRN EN 27888:2008 }JS/CQIZO" 2500 393
UtroSak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001 mgO2/L 5,0 <0,5
Okus 5.4/K3/SOP103 Rev.00 bez bez

* oznac¢ava metodu koja je akreditirana
(F) oznacava metodu koja je u fleksibilnom podru&ju akreditacije
Svi podaci o koristenim metodama pretraZivanja mogu se dobiti u laboratoriju

GP 19 obrazac 01 —~ Revizija 08 - Datum: 22.02.2016. Izviesce o rezultatima pretrazivanja: K-8407/2017 Stranica 1 od 3

Izjava o sukladnosti, tumacenje i misljenje nisu u podrucju akreditacije.
Nije dopusteno preslikavanje ovog izvjeS¢a na bilo koji nacin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predofavanje stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti koristenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruznica u promidZbene svrhe.



Izjava o sukladnosti: .

Uzorak vode prema analiziranim parametrima odgovara Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode
za ljudsku potrosnju (NN 125/2013), izmjenama (NN 141/2013,NN 128/2015), Direktivi vijeca 98/83/EZ o kvaliteti vode
namijenjene za ljudsku potrosnju od 3.studenoga 1998. i njenoj izmjeni Direktivi komisije 2015/1787.

Voditelj laboratorija: Predstojnik:
Marija DenZzi¢ Lugomer, dipl.ing. : dr.sc. Darko Majnari¢, dr.med.vet.
™ -
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Izjava o sukladnosti, tumacenje i misljenje nisu u podrucju akreditacije.
Nije dopusteno preslikavanje ovog izvjes¢a na bilo koji nacin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predotavanje stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti koriStenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruznica u promidzbene svrhe.



Izvjesce o rezultatima pretrazivanja: K-8407/2017
Laboratorijski broj uzorka: K-2-3190/2017
Datum i sat poCetka pretraZivanja: 27.06.2017 14:23 Datum i sat zavrSetka pretrazivanja: 30.06.2017 13:00

VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI
LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU HRANE | HRANE ZA ZIVOTINJE

REZULTATI PRETRAZIVANJA

Uzorak: VODA ZA PICE - VODOVODNA Kolicina: 1
Vrsta pretrazivanja: Mikrobioloski - VODOVODNA

Parametar pretrazivanja Oznaka metode MJ] MDK Rezultat
Escherichia coli |/ 100ml HRN EN ISO 9308-1:2014 * cfu/100 ml 0 0
Enterococcus spp. / 100ml HRN EN ISO 7899-2:2000 * cfu/100 ml 0 0
Ukupni koliformi / 100ml HRN EN ISO 9308-1:2014 * cfu/100 ml 0 0
Broj kolonija na 22°C/68h HRN EN ISO 6222:2000 * cfu/ml 100 0
Broj kolonija na 37°C/44h HRN EN ISO 6222:2000 * cfu/ml 20 0
Pseudomonas aeruginosa /100 mL HRN EN ISO 16266:2008 * cfu/100 ml 0 0

* oznacava metodu koja je akreditirana
) oznacava metodu koja je u fleksibilnom podruéju akreditacije
ovi podaci o koristenim metodama pretraZivanja mogu se dobiti u laboratoriju

Izjava o sukladnosti:

Uzorak vode za pice s obzirom na ispitivane parametre sukladan je Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama
analize vode za ljudsku potrosnju (NN 125/2013), izmjenama (NN 141/2013, NN 128/2015) i Direktivi Vijeca 98/83/EZ o
kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrosnju od 3. studenoga 1998. i njenoj izmjeni Direktivi komisije 2015/1787.

Voditelj laboratorija:
dr.sc. Vesna Jaki Tkalec, dr.med.vet. , u zamjenu

o e e

Predstojnik:
dr.sc. Darko Majnari¢, dr.med.vet.
. -~

Dostaviti:

1. Vlasniku uz racun

Rezultati se odnose samo na dostavljeni i pretrazeni uzorak.

Kraj IzvjeSca o rezultatima pretraZivanja.

GP 19 obrazac 01 — Revizija 08 - Datum: 22.02.2016. Izvjesce o rezultatima pretraZivanja: K-8407/2017 Stranica 3 od 3

1zjava o sukladnosti, tumacenje i misljenje nisu u podrucéju akreditacije.
Nije dopusteno preslikavanje ovog izvjed¢a na bilo koji nacin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predocavanje stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti koridtenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruznica u promidzbene svrhe.






HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT ZAGREB 17025 HAA
VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI
48260 Krizevci Ivana Zakmardija Dijankoveckog 10, PP 40
Telefon: (048) 681 416 Telefax: (048) 279255
majnaric.vzk@veinst.hr

Jedinstveni broj uzorka: K-8406/2017 Krizevci, 30.06.2017
Evidencijska oznaka: 57167

Kupac: KOMUNALNO PODUZECE D.0.0. KRIZEVCI, UL.DRAGE GRDENICA 7, 48260 Krizevci
Vlasnik: KOMUNALNO PODUZECE D.0.0. KRIZEVCI, UL.DRAGE GRDENICA 7, 48260 Krizevci
Proizvodac: nije navedeno

Posjednik: nije navedeno

Veza i podaci iz popratne dokumentacije: zahtjev od 27.6.17.

Datum i vrijeme prijema uzorka: 27.06.2017 14:06 Temperatura uzorka na prijemu: 6°C
Podaci o uzorkovanju: Datum i vrijeme uzorkovanja: 27.06.2017 Temperatura uzorka na uzorkovanju: nije nave.
Metoda: 5.7/K2/SOP01 Mjesto: Prepumpna stanica Brezovljani

Organizacija: VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI Osoba: Marijan Bojko, teh.sur.

Izvjesée o rezultatima pretrazivanja: K-8406/2017
Laboratorijski broj uzorka: K-3-757/2017
Datum i sat pocetka pretraZivanja: 28.06.2017 08:05 Datum i sat zavrsetka pretrazivanja: 30.06.2017 09:43

VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI
LABORATORIJ ZA ANALITICKU KEMIJU | REZIDUE

REZULTATI PRETRAZIVANJA

Uzorak: VODA ZA PICE - VODOVODNA Kolic¢ina: 1

Vrsta pretrazivanja: Kemijska analiza

Parametar pretrazivanja Oznaka metode M MDK Rezultat

Slobodni klor 5.4/K3/S0OP37 Rev.00 mg/L 0,5 0,14

Temperatura vode 5.4/K3/SOP04 Rev.00 °C 25 7

Boja HRN EN ISO 7887:2012 mg/LPtCo 20 1

skale
Mutnoca 5.4/K3/S0P29 Rev.00 °NTU 4 0,5
_Miris HRN EN 1622:2008 bez bez
(rit HRN EN ISO mg NO2/L 0,5 <0,04

10304-1:2009/1Ispr.1:2012 *

Nitrati HRN EN ISO mg NO3/L 50,0 14,5
10304-1:2009/Ispr.1:2012 *

Kloridi HRN EN ISO mgCl/L 250,0 16,9
10304-1:2009/1Ispr.1:2012 *

Amonijak HRN EN ISO 14911:2001 * mg NH4/ L 0,5 <0,03

7_eljezo HRN ISO 6332:1998 pg/L 200,0 <10

Koncentracija vodikovih iona (pH) HRN ISO 10523:2012 pH jedinice 6,5-9,5 7,0

Vodljivost HRN EN 27888:2008 pS/c(n;/20° 2500 442

UtroSak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001 mgO2/L 5,0 <0,5

Okus 5.4/K3/S0P103 Rev.00 bez bez

* pznacCava metodu koja je akreditirana
(F) oznacava metodu koja je u fleksibilnom podruéju akreditacije
Svi podaci o koristenim metodama pretraZivanja mogu se dobiti u laboratoriju

GP 19 obrazac 01 — Revizija 08 - Datum: 22.02.2016. Izviesce o rezultatima pretraZivanja: K-8406/2017 Stranica 1 od 3

Izjava o sukladnosti, tumacenie i misljenje nisu u podrucju akreditacije.
Nije dopusteno preslikavanje ovog izvie$¢a na bilo koji nacin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predofavanije stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti koriStenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruznica u promidzbene svrhe.



Izjava o sukladnosti:

Uzorak vode prema analiziranim parametrima odgovara Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode
za ljudsku potrosnju (NN 125/2013), izmjenama (NN 141/2013,NN 128/2015), Direktivi vijea 98/83/EZ o kvaliteti vode
namijenjene za ljudsku potrosnju od 3.studenoga 1998. i njenoj izmjeni Direktivi komisije 2015/1787.

Voditelj laboratorija: Predstojnik:
Marija Denzi¢ Lugomer, dipl.ing. dr.sc. Darko Majnari¢, dr.med.vet.
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Izjava o sukladnosti, tumacenje i misljenje nisu u podrucju akreditacije.
Nije dopusteno preslikavanje ovog izviesca na bilo koji nacin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predotavanje stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti koristenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruznica u promidZbene svrhe.



Izvjesce o rezultatima pretrazivanja: K-8406/2017
Laboratorijski broj uzorka: K-2-3189/2017
Datum i sat poCetka pretrazivanja: 27.06.2017 14:22 Datum i sat zavrSetka pretrazivanja: 30.06.2017 13:00

VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI
LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU HRANE | HRANE ZA ZIVOTINJE

REZULTATI PRETRAZIVANJA

Uzorak: VODA ZA PICE - VODOVODNA Koli¢ina: 1
Vrsta pretrazivanja: Mikrobioloski - VODOVODNA

Parametar pretrazivanja Oznaka metode MJ] MDK Rezultat
Escherichia coli/ 100ml HRN EN ISO 9308-1:2014 * cfu/100 ml 0 0
Enterococcus spp. / 100ml HRN EN ISO 7899-2:2000 * cfu/100 ml 0 0
Ukupni koliformi / 100ml HRN EN ISO 9308-1:2014 * cfu/100 ml 0 0
Broj kolonija na 22°C/68h HRN EN ISO 6222:2000 * cfu/ml 100 0
Broj kolonija na 37°C/44h HRN EN ISO 6222:2000 * cfu/ml 20 0
Pseudomonas aeruginosa /100 mL HRN EN ISO 16266:2008 * cfu/100 ml 0 0

* oznacava metodu koja je akreditirana
') oznacava metodu koja je u fleksibilnom podruéju akreditacije
Svi podaci o koristenim metodama pretraZivanja mogu se dobiti u laboratoriju

Izjava o sukladnosti:

Uzorak vode za pice s obzirom na ispitivane parametre sukladan je Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama
analize vode za ljudsku potrosnju (NN 125/2013), izmjenama (NN 141/2013, NN 128/2015) i Direktivi Vijeca 98/83/EZ o
kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrosnju od 3. studenoga 1998. i njenoj izmjeni Direktivi komisije 2015/1787.

Voditelj laboratorija: Predstojnik:
dr.sc. Vesna Jaki Tkalec, dr.med.vet. , u zamjenu B dr.sc. Darko Majnari¢, dr.med.vet.

[— ,-"
MM"’ .
Dostaviti:

1. Vlasniku uz racun
Rezultati se odnose samo na dostavljeni i pretrazeni uzorak.
Kraj IzvieSca o rezultatima pretraZivanja.
GP 19 obrazac 01 — Revizija 08 - Datum: 22.02.2016. Izvjesce o rezultatima pretrazivanja: K-8406/2017 Stranica 3 od 3

Izjava o sukladnosti, tumacenje i misljenje nisu u podrucju akreditacije.
Nije dopusteno preslikavanje ovog izvijesca na bilo koji nacin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predocavanje stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti koristenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruznica u promidzZbene svrhe.
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HRVATSKI VETERINARSKI INSTI'I",UT ZAGREB
VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI
48260 Krizevci Ivana Zakmardija Dijankoveckog 10, PP 40
Telefon: (048) 681 416 Telefax: (048) 279255
majnaric.vzk@veinst.hr

Jedinstveni broj uzorka: K-8413/2017 Krizevci, 30.06.2017
Evidencijska oznaka: 57175

Kupac: KOMUNALNO PODUZECE D.0.0. KRIZEVCI, UL.DRAGE GRDENICA 7, 48260 KriZevci
Vlasnik: KOMUNALNO PODUZECE D.0.0. KRIZEVCI, UL.DRAGE GRDENICA 7, 48260 KriZevci
Proizvodac: nije navedeno

Posjednik: nije navedeno

Veza i podaci iz popratne dokumentacije: zahtjev od 27.6.17.

Datum i vrijeme prijema uzorka: 27.06.2017 14:06 Temperatura uzorka na prijemu: 6°C
Podaci o uzorkovanju: Datum i vrijeme uzorkovanja: 27.06.2017 Temperatura uzorka na uzorkovanju: nije nave.
Metoda: 5.7/K2/SOP01 Mjesto: Hidrant Gregurovec

Organizacija: VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI Osoba: Marijan Bojko, teh.sur.

Izvjesce o rezultatima pretrazivanja: K-8413/2017
Laboratorijski broj uzorka: K-3-764/2017
Datum i sat poCetka pretrazivanja: 28.06.2017 08:08 Datum i sat zavrSetka pretrazivanja: 30.06.2017 09:58

VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI
LABORATORIJ ZA ANALITICKU KEMIJU | REZIDUE

REZULTATI PRETRAZIVANJA

Uzorak: VODA ZA PICE - VODOVODNA Kolic¢ina: 1

Vrsta pretraZivanja: Kemijska analiza

Parametar pretrazivanja Oznaka metode M) MDK Rezultat

Slobodni klor 5.4/K3/S0P37 Rev.00 mg/L 0,5 0,09

Temperatura vode 5.4/K3/SOP04 Rev.00 °C 25 7

Boja HRN EN ISO 7887:2012 mg/LPtCo 20 1

skale
Mutnoca 5.4/K3/SOP29 Rev.00 °NTU 4 0,3
_Miris HRN EN 1622:2008 bez bez
%, .riti HRN EN ISO mg NO2/L 0,5 <0,04

10304-1:2009/1spr.1:2012 *

Nitrati HRN EN ISO mg NO3/L 50,0 3,5
10304-1:2009/1Ispr.1:2012 *

Kloridi HRN EN ISO mgCl/L 250,0 2,9
10304-1:2009/1Ispr.1:2012 *

Amonijak HRN EN ISO 14911:2001 * mg NH4/ L 0,5 <0,03

Zeljiezo HRN ISO 6332:1998 Hg/L 200,0 <10

Koncentracija vodikovih iona (pH) HRN ISO 10523:2012 pH jedinice 6,5-9,5 7,6

Vodljivost HRN EN 27888:2008 pS/Cg1/20° 2500 445

UtroSak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001 mgO2/L 5,0 <0,5

Okus 5.4/K3/SOP103 Rev.00 bez bez

* oznacava metodu koja je akreditirana
(F) oznacava metodu koja je u fleksibilnom podruéju akreditacije
Svi podaci o koristenim metodama pretrazivanja mogu se dobiti u laboratoriju
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Izjava o sukladnosti, tumacenje i misljenje nisu u podrucju akreditacije.
Nije dopusteno preslikavanje ovog izviesc¢a na bilo koji nacin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predoCavanje stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti koriStenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruznica u promidZbene svrhe.



A

Izjava o sukladnosti:

Uzorak vode prema analiziranim parametrima odgovara Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode
za ljudsku potroSnju (NN 125/2013), izmjenama (NN 141/2013,NN 128/2015), Direktivi vije¢a 98/83/EZ o kvaliteti vode
namijenjene za ljudsku potrosnju od 3.studenoga 1998. i njenoj izmjeni Direktivi komisije 2015/1787.

Voditelj laboratorija: Predstojnik:
Marija Denzi¢ Lugomer, dipl.ing. dr.sc. Darko Majnari¢, dr.med.vet.
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Izjava o sukladnosti, tumacenje i misljenje nisu u podrucju akreditacije.
Nije dopusteno preslikavanje ovog izvies¢a na bilo koji nacin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predoavanie stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti koristenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruZnica u promidzbene svrhe.
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Izvjesce o rezultatima pretrazivanja: K-8413/2017
Laboratorijski broj uzorka: K-2-3196/2017
Datum i sat pocetka pretrazivanja: 27.06.2017 14:23 Datum i sat zavretka pretrazivanja: 30.06.2017 13:00

VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI
LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU HRANE | HRANE ZA ZIVOTINJE

REZULTATI PRETRAZIVANJA

Uzorak: VODA ZA PICE - VODOVODNA Koli¢ina: 1
Vrsta pretrazivanja: Mikrobioloski - VODOVODNA

Parametar pretrazivanja Oznaka metode MJ MDK Rezultat
Escherichia coli | 100ml HRN EN ISO 9308-1:2014 * cfu/100 ml 0
Enterococcus spp. / 100ml HRN EN ISO 7899-2:2000 * cfu/100 ml 0 0
Ukupni koliformi / 100ml HRN EN ISO 9308-1:2014 * cfu/100 ml 0 0
Broj kolonija na 22°C/68h HRN EN ISO 6222:2000 * cfu/ml 100 0
Broj kolonija na 37°C/44h HRN EN ISO 6222:2000 * cfu/ml 20 0
Pseudomonas aeruginosa /100 mL HRN EN ISO 16266:2008 * cfu/100 ml 0 0

* oznacava metodu koja je akreditirana
() oznacava metodu koja je u fleksibilnom podrucju akreditacije
svi podaci o koriStenim metodama pretrazivanja mogu se dobiti u laboratoriju

Izjava o sukladnosti:

Uzorak vode za piée s obzirom na ispitivane parametre sukladan je Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama
analize vode za ljudsku potrodnju (NN 125/2013), izmjenama (NN 141/2013, NN 128/2015) i Direktivi Vijeca 98/83/EZ o
kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrosnju od 3. studenoga 1998. i njenoj izmjeni Direktivi komisije 2015/1787.

Voditelj laboratorija:
dr.sc. Vesna Jaki Tkalec, dr.med.vet. , u zamjenu

%%M* -

Predstojnik:
dr.sc. Darko Majnari¢, dr.med.vet.
. -~

Dostaviti:
1. Vlasniku uz racun

Rezultati se odnose samo na dostavljeni i pretrazeni uzorak.

Kraj IzvieS¢a o rezultatima pretraZivanja.
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Izjava o sukladnosti, tumacenje i miSljenje nisu u podrucju akreditacije.
Nije dopusteno preslikavanje ovog izvied¢a na bilo koji nacin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predoavanje stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti koriétenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruznica u promidzbene svrhe.
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HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT ZAGREB
VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI
48260 Krizevci Ivana Zakmardija Dijankoveckog 10, PP 40
Telefon: (048) 681 416 Telefax: (048) 279255
majnaric.vzk@veinst.hr

Jedinstveni broj uzorka: K-8412/2017 Krizevci, 30.06.2017
Evidencijska oznaka: 57174

Kupac: KOMUNALNO PODUZECE D.0.0. KRIZEVCI, UL.DRAGE GRDENICA 7, 48260 KriZevci
Vlasnik: KOMUNALNO PODUZECE D.0.0. KRIZEVCI, UL.DRAGE GRDENICA 7, 48260 Krizevci
Proizvodac: nije navedeno

Posjednik: nije navedeno

Veza i podaci iz popratne dokumentacije: zahtjev od 27.6.17.

Datum i vrijeme prijema uzorka: 27.06.2017 14:06 Temperatura uzorka na prijemu: 6°C
Podaci o uzorkovanju: Datum i vrijeme uzorkovanja: 27.06.2017 Temperatura uzorka na uzorkovanju: nije nave.
Metoda: 5.7/K2/SOP01 Mjesto: Hidrant Veliki Raven

Organizacija: VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI Osoba: Marijan Bojko, teh.sur.

Izvjesce o rezultatima pretraZivanja: K-8412/2017
Laboratorijski broj uzorka: K-3-763/2017
Datum i sat pocetka pretraZivanja: 28.06.2017 08:07 Datum i sat zavrSetka pretrazivanja: 30.06.2017 09:56

VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI
LABORATORIJ ZA ANALITICKU KEMIJU | REZIDUE

REZULTATI PRETRAZIVANJA

Uzorak: VODA ZA PICE - VODOVODNA Koli¢ina: 1

Vrsta pretrazivanja: Kemijska analiza

Parametar pretrazivanja Oznaka metode MJ MDK Rezultat

Slobodni klor 5.4/K3/SOP37 Rev.00 mg/L . 0,5 0,13

Temperatura vode 5.4/K3/SOP04 Rev.00 °C 25 7

Boja HRN EN ISO 7887:2012 mg/LPtCo 20 1

skale
Mutnoéa 5.4/K3/SOP29 Rev.00 °NTU 4 0,5
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez
it HRN EN ISO mg NO2/L 0,5 <0,04

10304-1:2009/Ispr.1:2012 *

Nitrati HRN EN ISO mg NO3/L 50,0 15,0
10304-1:2009/1spr.1:2012 *

Kloridi HRN EN ISO mgCI/L 250,0 17,3
10304-1:2009/1spr.1:2012 *

Amonijak HRN EN ISO 14911:2001 * mg NH4/ L 0,5 <0,03

2e|jezo HRN ISO 6332:1998 Mo/l 200,06 <10

Koncentracija vodikovih iona (pH) HRN ISO 10523:2012 pH jedinice 6,5-9,5 7,4

Vodljivost HRN EN 27888:2008 US/C?/ZOO 2500 430

Utrosak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001 mgO2/L 5,0 <0,5

Okus 5.4/K3/SOP103 Rev.00 bez bez

* oznacava metodu koja je akreditirana
(F) oznacava metodu koja je u fleksibilnom podrudju akreditacije
Svi podaci o koristenim metodama pretraZivanja mogu se dobiti u laboratoriju
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Izjava o sukladnosti, tumacenje i misljenje nisu u podrudju akreditacije.
Nije dopusteno preslikavanje ovog izviesca na bilo koji nacin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predoCavanije stranama koje nisu izravho
zainteresirane, kao niti koriStenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruznica u promidzbene svrhe.



Izjava o sukladnosti:

Uzorak vode prema analiziranim parametrima odgovara Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode
za ljudsku potrosnju (NN 125/2013), izmjenama (NN 141/2013,NN 128/2015), Direktivi vije¢a 98/83/EZ o kvaliteti vode
namijenjene za ljudsku potrosnju od 3.studenoga 1998. i njenoj izmjeni Direktivi komisije 2015/1787.

Voditelj laboratorija: ' Predstojnik:
Marija Denzi¢ Lugomer, dipl.ing. 1 dr.sc. Darko Majnari¢, dr.med.vet.
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Izjava o sukladnosti, tumacenje i misljenje nisu u podrucju akreditacije.
Nije dopusteno preslikavanje ovog izvies¢a na bilo koji nacin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predoCavanje stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti koristenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruznica u promidzbene svrhe.
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Izvjesce o rezultatima pretrazivanja: K-8412/2017
Laboratorijski broj uzorka: K-2-3195/2017
Datum i sat poCetka pretraZivanja: 27.06.2017 14:23 Datum i sat zavrSetka pretrazivanja: 30.06.2017 13:00

VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI
LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU HRANE | HRANE ZA ZIVOTINJE

REZULTATI PRETRAZIVANJA

Uzorak: VODA ZA PICE - VODOVODNA Kolicina: 1
Vrsta pretraZivanja: Mikrobioloski - VODOVODNA

Parametar pretrazivanja Oznaka metode MJ MDK Rezultat
Escherichia coli | 100ml HRN EN ISO 9308-1:2014 * cfu/100 mi 0 0
Enterococcus spp. / 100ml HRN EN ISO 7899-2:2000 * cfu/100 ml 0 0
Ukupni koliformi / 100ml HRN EN ISO 9308-1:2014 * cfu/100 ml 0 0
Broj kolonija na 22°C/68h HRN EN ISO 6222:2000 * cfu/ml 100 0
Broj kolonija na 37°C/44h HRN EN ISO 6222:2000 * cfu/ml 20 0
Pseudomonas aeruginosa /100 mL HRN EN ISO 16266:2008 * cfu/100 ml 0 0

* oznacava metodu koja je akreditirana
) oznacava metodu koja je u fleksibilnom podrucju akreditacije
Svi podaci o koristenim metodama pretrazivanja mogu se dobiti u laboratoriju

Izjava o sukladnosti:

Uzorak vode za pice s obzirom na ispitivane parametre sukladan je Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama
analize vode za ljudsku potrosnju (NN 125/2013), izmjenama (NN 141/2013, NN 128/2015) i Direktivi Vijeca 98/83/EZ o
kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potroSnju od 3. studenoga 1998. i njenoj izmjeni Direktivi komisije 2015/1787.

Voditelj laboratorija:
dr.sc. Vesna Jaki Tkalec, dr.med.vet. , u zamjenu

S e Lo~

Predstojnik:
dr.sc. Darko Majnaric, dr.med.veE_‘

»

Dostaviti:
1. Vlasniku uz racun

Rezultati se odnose samo na dostavljeni i pretrazeni uzorak.

Kraj IzvjeSca o rezultatima pretraZivanja.
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I1zjava o sukladnosti, tumacenje i misljenje nisu u podrucju akreditacije.
Nije dopusteno preslikavanje ovog izvie¢a na bilo koji nacin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predocavanje stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti koristenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruznica u promidzbene svrhe.
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HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT ZAGREB 17025 AR
VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI
48260 Krizevci Ivana Zakmardija Dijankoveckog 10, PP 40
Telefon: (048) 681 416 Telefax: (048) 279255
majnaric.vzk@veinst.hr

Jedinstveni broj uzorka: K-8411/2017 Krizevci, 30.06.2017
Evidencijska oznaka: 57173

Kupac: KOMUNALNO PODUZECE D.0.0. KRIZEVCI, UL.DRAGE GRDENICA 7, 48260 Krizevci
Vlasnik: KOMUNALNO PODUZECE D.0.0. KRIZEVCI, UL.DRAGE GRDENICA 7, 48260 Krizevci
Proizvodac: nije navedeno

Posjednik: nije navedeno

Veza i podaci iz popratne dokumentacije: zahtjev od 27.6.17.

Datum i vrijeme prijema uzorka: 27.06.2017 14:06 Temperatura uzorka na prijemu: 6°C
Podaci o uzorkovanju: Datum i vrijeme uzorkovanja: 27.06.2017 Temperatura uzorka na uzorkovanju: nije nave.
Metoda: 5.7/K2/S0OP01 Mjesto: hidrant Donjara

Organizacija: VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI Osoba: Marijan Bojko, teh.sur.

Izvjesce o rezultatima pretrazivanja: K-8411/2017
Laboratorijski broj uzorka: K-3-762/2017
Datum i sat poCetka pretrazivanja: 28.06.2017 08:07 Datum i sat zavrSetka pretraZivanja: 30.06.2017 09:52

VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI
LABORATORIJ ZA ANALITICKU KEMIJU | REZIDUE

REZULTATI PRETRAZIVANJA

Uzorak: VODA ZA PICE - VODOVODNA Kolicina: 1

Vrsta pretraZivanja: Kemijska analiza

Parametar pretraZivanja Oznaka metode M) MDK Rezultat

Slobodni klor 5.4/K3/SOP37 Rev.00 mg/L 0,5 0,04

Temperatura vode 5.4/K3/SOP04 Rev.00 °C 25 7

Boja HRN EN ISO 7887:2012 mg/LPtCo 20 1

skale
Mutnoca 5.4/K3/SOP29 Rev.00 °NTU 4 0,5
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez
<.t HRN EN ISO mg NO2/L 0,5 <0,04

10304-1:2009/Ispr.1:2012 *

Nitrati HRN EN ISO mg NO3/L 50,0 15,8
10304-1:2009/Ispr.1:2012 *

Kloridi HRN EN ISO mgCl/L 250,0 7,8
10304-1:2009/1Ispr.1:2012 *

Amonijak HRN EN ISO 14911:2001 * mg NH4/ L 0,5 <0,03

Zeljezo HRN ISO 6332:1998 g/l 200,0 <10

Koncentracija vodikovih iona (pH) HRN ISO 10523:2012 pH jedinice 6,5-9,5 7,2

Vodljivost HRN EN 27888:2008 uS/cg/ZO" 2500 445

Utrosak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001 mgO2/L 5,0 <0,5

Okus 5.4/K3/SOP103 Rev.00 bez bez

* oznacava metodu koja je akreditirana
(F) oznacdava metodu koja je u fleksibilnom podrudju akreditacije
Svi podaci o koristenim metodama pretraZivanja mogu se dobiti u laboratoriju

GP 19 obrazac 01 - Revizija 08 - Datum: 22.02.2016. Izvjesce o rezultatima pretrazivanja: K-8411/2017 Stranica 1 od 3

Izjava o sukladnosti, tumacenje i misljenje nisu u podrucju akreditacije.
Nije dopusteno preslikavanje ovog izvie$ca na bilo koji nacin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predolavanje stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti koridtenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruznica u promidzbene svrhe,



Izjava o sukladnosti:

Uzorak vode prema analiziranim parametrima odgovara Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode
za ljudsku potrosnju (NN 125/2013), izmjenama (NN 141/2013,NN 128/2015), Direktivi vije¢a 98/83/EZ o kvaliteti vode
namijenjene za ljudsku potrosnju od 3.studenoga 1998. i njenoj izmjeni Direktivi komisije 2015/1787.

Voditelj laboratorija:

Predstojnik:
Marija Denzi¢ Lugomer, dipl.ing.

dr.sc. Darko Majnari¢, dr.med.vet.
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Izjava o sukladnosti, tumacenje i misljenje nisu u podrucju akreditacije.
Nije dopusteno preslikavanje ovog izvie$¢a na bilo koji nacin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predoavanje stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti koristenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruznica u promidzbene svrhe.



Izvjesce o rezultatima pretrazivanja: K-8411/2017
Laboratorijski broj uzorka: K-2-3194/2017
Datum i sat poCetka pretraZivanja: 27.06.2017 14:23 Datum i sat zavrSetka pretrazivanja: 30.06.2017 13:00

VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI
LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU HRANE | HRANE ZA ZIVOTINJE

REZULTATI PRETRAZIVANJA

Uzorak: VODA ZA PICE - VODOVODNA Kolicina: 1
Vrsta pretraZivanja: Mikrobioloski - VODOVODNA

Parametar pretrazivanja Oznaka metode MJ MDK Rezultat
Escherichia coli /| 100ml HRN EN ISO 9308-1:2014 * cfu/100 ml 0 0
Enterococcus spp. / 100ml HRN EN ISO 7899-2:2000 * cfu/100 ml 0 0
Ukupni koliformi / 100ml HRN EN ISO 9308-1:2014 * cfu/100 ml 0 0
Broj kolonija na 22°C/68h HRN EN ISO 6222:2000 * cfu/ml 100 0
Broj kolonija na 37°C/44h HRN EN ISO 6222:2000 * cfu/ml 20 0
Pseudomonas aeruginosa /100 mL HRN EN ISO 16266:2008 * cfu/100 ml 0 0

A oznacava metodu koja je akreditirana
) oznacava metodu koja je u fleksibilnom podruéju akreditacije
Svi podaci o koristenim metodama pretraZivanja mogu se dobiti u laboratoriju

Izjava o sukladnosti:

Uzorak vode za pice s obzirom na ispitivane parametre sukladan je Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama
analize vode za ljudsku potrosnju (NN 125/2013), izmjenama (NN 141/2013, NN 128/2015) i Direktivi Vije¢a 98/83/EZ o
kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrosnju od 3. studenoga 1998. i njenoj izmjeni Direktivi komisije 2015/1787.

Voditelj laboratorija: Predstojnik:
dr.sc. Vesna Jaki Tkalec, dr.med.vet. , u zamjenu dr.sc. Darko Majnari¢, dr.med.vet.

. P
?/;&%Véffz-&—- . .
Dostaviti:
1. Vlasniku uz racun

Rezultati se odnose samo na dostavljeni i pretraZeni uzorak.
Kraj IzvjeSca o rezultatima pretraZivanja.
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Izjava o sukladnosti, tumacenje i misljenje nisu u podrucju akreditacije.
Nije dopusteno preslikavanje ovog izvies¢a na bilo koji nacin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predocavanje stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti koristenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruznica u promidzbene svrhe.






HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT ZAGREB
VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI
48260 Krizevci Ivana Zakmardija Dijankoveckog 10, PP 40
Telefon: (048) 681 416 Telefax: (048) 279255
majnaric.vzk@veinst.hr

Jedinstveni broj uzorka: K-8415/2017 Krizevci, 30.06.2017
Evidencijska oznaka: 57177

Kupac: KOMUNALNO PODUZECE D.0.0. KRIZEVCI, UL.DRAGE GRDENICA 7, 48260 KriZevci
Vlasnik: KOMUNALNO PODUZECE D.O.O. KRIiEVCI, UL.DRAGE GRDENICA 7, 48260 Krizevci
Proizvodad: nije navedeno

Posjednik: nije navedeno

Veza i podaci iz popratne dokumentacije: zahtjev od 27.6.17.

Datum i vrijeme prijema uzorka: 27.06.2017 14:06 Temperatura uzorka na prijemu: 6°C
Podaci o uzorkovanju: Datum i vrijeme uzorkovanja: 27.06.2017 Temperatura uzorka na uzorkovanju: nije nave.
Metoda: 5.7/K2/SOP01 Mjesto: vodocrpiliste Vratno

Organizacija: VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI Osoba: Marijan Bojko, teh.sur.

Izvjesce o rezultatima pretrazivanja: K-8415/2017
Laboratorijski broj uzorka: K-3-766/2017
Datum i sat poCetka pretraZivanja: 28.06.2017 08:09 Datum i sat zavrSetka pretrazivanja: 30.06.2017 10:01

VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI
LABORATORIJ ZA ANALITICKU KEMIJU | REZIDUE

REZULTATI PRETRAZIVANJA

Uzorak: VODA ZA PICE - VODOVODNA Kolic¢ina: 1

Vrsta pretraZivanja: Kemijska analiza

Parametar pretrazivanja Oznaka metode MJ] MDK Rezultat

Slobodni klor 5.4/K3/SOP37 Rev.00 mg/L 0,5 0,32

Temperatura vode 5.4/K3/SOP04 Rev.00 °C 25 7

Boja HRN EN ISO 7887:2012 mg/LPtCo 20 1

skale
Mutnoca 5.4/K3/S0OP29 Rev.00 °NTU 4 0,4
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez
riti HRN EN ISO mg NO2/L 0,5 <0,04

' 10304-1:2009/Ispr.1:2012 *

Nitrati HRN EN ISO mg NO3/L 50,0 3,4
10304-1:2009/Ispr.1:2012 *

Kloridi HRN EN ISO mgCI/L 250,0 3,7
10304-1:2009/Ispr.1:2012 *

Amonijak HRN EN ISO 14911;2001 * mg NH4/ L 0,5 <0,03

2eljezo HRN ISO 6332:1998 pg/L 200,0 14

Koncentracija vodikovih iona (pH) HRN ISO 10523:2012 pH jedinice 6,5-9,5 7.3

Vodljivost HRN EN 27888:2008 pS/cngO" 2500 470

UtroSak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001 mgO2/L 5,0 <0,5

Okus 5.4/K3/SOP103 Rev.00 bez bez

* oznadava metodu koja je akreditirana
(F) oznaava metodu koja je u fleksibilnom podrucju akreditacije
Svi podaci o koristenim metodama pretraZivanja mogu se dobiti u laboratoriju

GP 19 obrazac 01 — Revizija 08 - Datum: 22.02.2016. Izviesce o rezultatima pretraZivanja: K-8415/2017 Stranica 1 od 3

Izjava o sukladnosti, tumacenje i misljenje nisu u podrucju akreditacije.
Nije dopusteno preslikavanje ovog izvieS¢a na bilo koji nacin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predocavanje stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti koridtenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruznica u promidzbene svrhe.



Izjava o sukladnosti:

Uzorak vode prema analiziranim parametrima odgovara Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode
za ljudsku potrosnju (NN 125/2013), izmjenama (NN 141/2013,NN 128/2015), Direktivi vije¢a 98/83/EZ o kvaliteti vode
namijenjene za ljudsku potrosnju od 3.studenoga 1998. i njenoj izmjeni Direktivi komisije 2015/1787.

Voditelj laboratorija: Predstojnik:

Marija DenZi¢ Lugomer, dipl.ing. dr.sc. Darko Majnari¢, dr.med.vet.
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Izjava o sukladnosti, tumacenje i misljenje nisu u podrucju akreditacije.
Nije dopusteno preslikavanje ovog izvies¢a na bilo koji nacin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predocavanje stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti koristenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruznica u promidzbene svrhe.



Izvjesce o rezultatima pretrazivanja: K-8415/2017
Laboratorijski broj uzorka: K-2-3198/2017
Datum i sat poCetka pretraZivanja: 27.06.2017 14:24 Datum i sat zavrSetka pretrazivanja: 30.06.2017 13:00

VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI
LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU HRANE | HRANE ZA ZIVOTINJE

REZULTATI PRETRAZIVANJA

Uzorak: VODA ZA PICE - VODOVODNA Koli¢ina: 1
Vrsta pretrazivanja: Mikrobioloski - VODOVODNA

Parametar pretraZivanja Oznaka metode MJ MDK Rezultat
Escherichia coli | 100ml HRN EN ISO 9308-1:2014 * cfu/100 ml 0 0
Enterococcus spp. / 100ml HRN EN ISO 7899-2:2000 * cfu/100 ml 0 0
Ukupni koliformi / 100ml HRN EN ISO 9308-1:2014 * cfu/100 ml 0 0
Broj kolonija na 22°C/68h HRN EN ISO 6222:2000 * cfu/ml 100 0
Broj kolonija na 37°C/44h HRN EN ISO 6222:2000 * cfu/ml 20 0
Pseudomonas aeruginosa /100 mL HRN EN ISO 16266:2008 * cfu/100 mi 0 0

* gznacava metodu koja je akreditirana
~) oznaéava metodu koja je u fleksibilnom podrucju akreditacije
__vi podaci o koristenim metodama pretraZivanja mogu se dobiti u laboratoriju

Izjava o sukladnosti:

Uzorak vode za pi¢e s obzirom na ispitivane parametre sukladan je Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama
analize vode za ljudsku potrodnju (NN 125/2013), izmjenama (NN 141/2013, NN 128/2015) i Direktivi Vijeca 98/83/EZ o
kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrosnju od 3. studenoga 1998. i njenoj izmjeni Direktivi komisije 2015/1787.

Voditelj laboratorija:
dr.sc. Vesna Jaki Tkalec, dr.med.vet. , u zamjenu

S e Lo

Predstojnik:
dr.sc. Darko Majnaric, dr.med.vet/.‘

Dostaviti:
1. Vlasniku uz racun

Rezultati se odnose samo na dostavljeni i pretrazeni uzorak.

Kraj IzvjeS¢a o rezultatima pretraZivanja.
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Izjava o sukladnosti, tumacenje i misljenje nisu u podrucju akreditacije.
Nije dopusteno preslikavanje ovog izvies¢a na bilo koji nacin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predocavanje stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti koridtenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruznica u promidzbene svrhe.
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HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT ZAGREB

VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI
48260 Krizevci Ivana Zakmardija Dijankoveckog 10, PP 40

Telefon: (048) 681 416 Telefax: (048) 279255
majnaric.vzk@veinst.hr

Jedinstveni broj uzorka: K-8414/2017 Krizevci, 30.06.2017
Evidencijska oznaka: 57176

Kupac: KOMUNALNO PODUZECE D.0.0. KRIZEVCI, UL.DRAGE GRDENICA 7, 48260 KriZevci
Vlasnik: KOMUNALNO PODUZECE D.0.0. KRIZEVCI, UL.DRAGE GRDENICA 7, 48260 Krizevci
Proizvodad: nije navedeno

Posjednik: nije navedeno

Veza i podaci iz popratne dokumentacije: zahtjev od 27.6.17.

Datum i vrijeme prijema uzorka: 27.06.2017 14:06 Temperatura uzorka na prijemu: 6°C
Podaci o uzorkovanju: Datum i vrijeme uzorkovanja: 27.06.2017 Temperatura uzorka na uzorkovanju: nije nave.
Metoda: 5.7/K2/SOP01 Mjesto: Vodosprema Durinecko Selo

Organizacija: VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI Osoba: Marijan Bojko, teh.sur.

4 Izvjesce o rezultatima pretrazivanja: K-8414/2017
Laboratorijski broj uzorka: K-3-765/2017
Datum i sat poCetka pretraZivanja: 28.06.2017 08:08 Datum i sat zavrsetka pretrazivanja: 30.06.2017 09:59

VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI
LABORATORIJ ZA ANALITICKU KEMIJU | REZIDUE

REZULTATI PRETRAZIVANJA

Uzorak: VODA ZA PICE - VODOVODNA Kolicina: 1

Vrsta pretraZivanja: Kemijska analiza

Parametar pretrazivanja Oznaka metode MJ] MDK Rezultat

Slobodni klor 5.4/K3/SOP37 Rev.00 mg/L 0,5 0,17

Temperatura vode 5.4/K3/S0P04 Rev.00 °C 25 7

Boja HRN EN ISO 7887:2012 mg/LPtCo 20 1

skale
Mutnoca 5.4/K3/S0P29 Rev.00 °NTU 4 0,4
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez
(it HRN EN ISO mg NO2/L 0,5 <0,04

10304-1:2009/1Ispr.1:2012 *

Nitrati HRN EN ISO mg NO3/L 50,0 3,3
10304-1:2009/Ispr.1:2012 *

Kloridi HRN EN ISO mgCl/L 250,0 4,6
10304-1:2009/1spr.1:2012 *

Amonijak HRN EN ISO 14911:2001 * mg NH4/ L 0,5 <0,03

Zeljezo HRN ISO 6332:1998 Hg/L 200,0 <10

Koncentracija vodikovih iona (pH) HRN ISO 10523:2012 pH jedinice 6,5-9,5 7,7

Vodljivost HRN EN 27888:2008 uS/cgw/ZO" 2500 438

Utrosak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001 mgO2/L 5,0 <0,5

Okus 5.4/K3/SOP103 Rev.00 bez bez

* oznacava metodu koja je akreditirana
(F) oznacava metodu koja je u fleksibilnom podrudju akreditacije
Svi podaci o koristenim metodama pretraZivanja mogu se dobiti u laboratoriju

GP 19 obrazac 01 — Revizija 08 - Datum: 22.02.2016. 1zvijesce o rezultatima pretrazivanja: K-8414/2017 Stranica 1 od 3

Izjava o sukladnosti, tumacenje i misljenje nisu u podrucju akreditacije.
Nije dopusteno preslikavanje ovog izvijes¢a na bilo koji nacin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predotavanje stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti koridtenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruznica u promidZbene svrhe.



Izjava o sukladnosti:

Uzorak vode prema analiziranim parametrima odgovara Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode
za ljudsku potrosnju (NN 125/2013), izmjenama (NN 141/2013,NN 128/2015), Direktivi vije¢a 98/83/EZ o kvaliteti vode
namijenjene za ljudsku potrosnju od 3.studenoga 1998. i njenoj izmjeni Direktivi komisije 2015/1787.

Voditelj laboratorija: Predstojnik:
Marija Denzi¢ Lugomer, dipl.ing. j dr.sc. Darko Majnari¢, dr.med.vet.
g -
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Izjava o sukladnosti, tumacenje i misljenje nisu u podrucju akreditacije.
Nije dopusteno preslikavanje ovog izvjed¢a na bilo koji nacin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predocavanje stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti koriStenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruznica u promidzbene svrhe.



Izvjesce o rezultatima pretraZivanja: K-8414/2017
Laboratorijski broj uzorka: K-2-3197/2017
Datum i sat pocetka pretraZivanja: 27.06.2017 14:24 Datum i sat zavrSetka pretrazivanja: 30.06.2017 13:00

VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI
LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU HRANE | HRANE ZA ZIVOTINJE

REZULTATI PRETRAZIVANJA

Uzorak: VODA ZA PICE - VODOVODNA Kolicina: 1
Vrsta pretrazivanja: Mikrobioloski - VODOVODNA

Parametar pretrazivanja Oznaka metode MJ MDK Rezultat
Escherichia coli/ 100ml HRN EN ISO 9308-1:2014 * cfu/100 ml 0 0
Enterococcus spp. / 100ml HRN EN ISO 7899-2:2000 * cfu/100 mi 0 0
Ukupni koliformi / 100ml HRN EN ISO 9308-1:2014 * cfu/100 ml 0 0
Broj kolonija na 22°C/68h HRN EN ISO 6222:2000 * cfu/ml 100 0
Broj kolonija na 37°C/44h HRN EN ISO 6222:2000 * cfu/mi 20 0
Pseudomonas aeruginosa /100 mL HRN EN ISO 16266:2008 * cfu/100 ml 0 0

* oznacava metodu koja je akreditirana
() oznacava metodu koja je u fleksibilnom podruéju akreditacije
._vi podaci o koristenim metodama pretrazivanja mogu se dobiti u laboratoriju

Izjava o sukladnosti:

Uzorak vode za pice s obzirom na ispitivane parametre sukladan je Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama
analize vode za ljudsku potrosnju (NN 125/2013), izmjenama (NN 141/2013, NN 128/2015) i Direktivi Vije¢a 98/83/EZ o
kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrosnju od 3. studenoga 1998. i njenoj izmjeni Direktivi komisije 2015/1787.

Voditelj laboratorija:
dr.sc. Vesna Jaki Tkalec, dr.med.vet. , u zamjenu

S e e

Predstojnik:
dr.sc. Darko Majnari¢, dr.med.vet.
: . -~

Dostaviti:
1. Vlasniku uz racun

Rezultati se odnose samo na dostavljeni i pretrazeni uzorak.

Kraj Izviesca o rezultatima pretrazivanja.

GP 19 obrazac 01 — Revizija 08 - Datum: 22.02.2016. Izvjescée o rezultatima pretrazivanja: K-8414/2017 Stranica 3 od 3

Izjava o sukladnosti, tumacenje i miljenje nisu u podrucju akreditacije.
Nije dopusteno preslikavanje ovog izviesc¢a na bilo koji nacin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predo¢avanje stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti koristenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruznica u promidzbene svrhe.
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HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT ZAGREB
VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI
48260 Krizevci Ivana Zakmardija Dijankoveckog 10, PP 40
Telefon: (048) 681 416 Telefax: (048) 279255
majnaric.vzk@veinst.hr

Jedinstveni broj uzorka: K-8409/2017 ' Krizevci, 30.06.2017
Evidencijska oznaka: 57171

Kupac: KOMUNALNO PODUZECE D.0.0. KRIZEVCI, UL.DRAGE GRDENICA 7, 48260 Krizevci
Vlasnik: KOMUNALNO PODUZECE D.0.0O. KRIEEVCI, UL.DRAGE GRDENICA 7, 48260 KriZevci
Proizvodal: nije navedeno

Posjednik: nije navedeno

Veza i podaci iz popratne dokumentacije: zahtjev od 27.6.17.

Datum i vrijeme prijema uzorka: 27.06.2017 14:06 Temperatura uzorka na prijemu: 6°C
Podaci o uzorkovanju: Datum i vrijeme uzorkovanja: 27.06.2017 Temperatura uzorka na uzorkovanju: nije nave.
Metoda: 5.7/K2/SOP01 Mjesto: VodocrpiliSte Trstenik
Organizacija: VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI Osoba: Marijan Bojko, teh.sur.

Izvjescée o rezultatima pretrazivanja: K-8409/2017
Laboratorijski broj uzorka: K-3-760/2017
Datum i sat poCetka pretraZivanja: 28.06.2017 08:06 Datum i sat zavrSetka pretrazivanja: 30.06.2017 09:46

VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI
LABORATORIJ ZA ANALITICKU KEMIJU | REZIDUE

REZULTATI PRETRAZIVANJA

Uzorak: VODA ZA PICE - VODOVODNA Koli¢ina: 1

Vrsta pretraZivanja: Kemijska analiza

Parametar pretrazivanja Oznaka metode MJ MDK Rezultat

Slobodni klor 5.4/K3/SOP37 Rev.00 mg/L 0,5 0,20

Temperatura vode 5.4/K3/SOP04 Rev.00 °C 25 7

Boja HRN EN ISO 7887:2012 mg/L.PtCo 20 1

skale
Mutnoca 5.4/K3/SOP29 Rev.00 °NTU 4 0,5
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez
(it HRN EN ISO mg NO2/L 0,5 <0,04

' 10304-1:2009/Ispr.1:2012 *

Nitrati HRN EN ISO mg NO3/L 50,0 14,8
10304-1:2009/Ispr.1:2012 *

Kloridi HRN EN ISO mgCI/L 250,0 17,5
10304-1:2009/Ispr.1:2012 *

Amonijak HRN EN ISO 14911:2001 * mg NH4/ L 0,5 <0,03

Zeljezo HRN ISO 6332:1998 Hg/L 200,0 36

Koncentracija vodikovih iona (pH) HRN ISO 10523:2012 pH jedinice 6,5-9,5 6,7

Vodljivost HRN EN 27888:2008 uS/Cg/20° 2500 356

UtroSak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001 mgO2/L 5,0 <0,5

Okus 5.4/K3/SOP103 Rev.00 bez bez

* oznaCava metodu koja je akreditirana
(F) oznadava metodu koja je u fleksibilnom podrudju akreditacije
Svi podaci o koristenim metodama pretraZivanja mogu se dobiti u laboratoriju

GP 19 obrazac 01 - Revizija 08 - Datum: 22.02.2016. Izviesce o rezultatima pretraZivanja: K-8409/2017 Stranica 1 od 3

Izjava o sukladnosti, tumacenje i misljenje nisu u podrudju akreditacije.
Nije dopusteno preslikavanje ovog izvjes¢a na bilo koji nacin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predoavanje stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti koridtenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruZnica u promidzbene svrhe.



Izjava o sukladnosti:

Uzorak vode prema analiziranim parametrima odgovara Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode
za ljudsku potrosnju (NN 125/2013), izmjenama (NN 141/2013,NN 128/2015), Direktivi vije¢a 98/83/EZ o kvaliteti vode
namijenjene za ljudsku potrosnju od 3.studenoga 1998. i njenoj izmjeni Direktivi komisije 2015/1787.

Voditelj laboratorija: Predstojnik:
Marija Denzi¢ Lugomer, dipl.ing. dr.sc. Darko Majnari¢, dr.med.vet.
" -~
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Izjava o sukladnosti, tumacenje i misljenje nisu u podrucju akreditacije.
Nije dopusteno preslikavanje ovog izviesca na bilo koji nacin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predotavanje stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti koristenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruznica u promidzbene svrhe.



Izvjesce o rezultatima pretrazivanja: K-8409/2017
Laboratorijski broj uzorka: K-2-3192/2017
Datum i sat poCetka pretraZivanja: 27.06.2017 14:23 Datum i sat zavrSetka pretrazivanja: 30.06.2017 13:00

VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI
LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU HRANE | HRANE ZA ZIVOTINJE

REZULTATI PRETRAZIVANJA

Uzorak: VODA ZA PICE - VODOVODNA Koli¢ina: 1
Vrsta pretraZivanja: Mikrobioloski - VODOVODNA

Parametar pretrazivanja Oznaka metode MJ MDK Rezultat
Escherichia coli | 100ml HRN EN ISO 9308-1:2014 * cfu/100 ml 0 0
Enterococcus spp. / 100ml HRN EN ISO 7899-2:2000 * cfu/100 ml 0 0
Ukupni koliformi / 100ml HRN EN ISO 9308-1:2014 * cfu/100 ml 0 0
Broj kolonija na 22°C/68h HRN EN ISO 6222:2000 * cfu/ml 100 0
Broj kolonija na 37°C/44h HRN EN ISO 6222:2000 * cfu/ml 20 0
Pseudomonas aeruginosa /100 mL HRN EN ISO 16266:2008 * cfu/100 ml 0 0

* oznacava metodu koja je akreditirana
() oznaCava metodu koja je u fleksibilnom podrucju akreditacije
‘. _vi podaci o koristenim metodama pretraZivanja mogu se dobiti u laboratoriju

Izjava o sukladnosti:

Uzorak vode za pice s obzirom na ispitivane parametre sukladan je Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama
analize vode za ljudsku potrosnju (NN 125/2013), izmjenama (NN 141/2013, NN 128/2015) i Direktivi Vije¢a 98/83/EZ o
kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrosnju od 3. studenoga 1998. i njenoj izmjeni Direktivi komisije 2015/1787.

Voditelj laboratorija:
dr.sc. Vesna Jaki Tkalec, dr.med.vet. , u zamjenu

S e L

Predstojnik:
dr.sc. Darko Majnari¢, dr.med.vet.
) -

Dostaviti:
1. Vlasniku uz racun

Rezultati se odnose samo na dostavljeni i pretrazeni uzorak.

Kraj IzvieSca o rezultatima pretraZivanja.
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Izjava o sukladnosti, tumacenje i misljenje nisu u podrucju akreditacije.
Nije dopusteno preslikavanje ovog izviesc¢a na bilo koji nacin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predo¢avanje stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti koriStenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruznica u promidzbene svrhe.
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HRVATSKI VETERINARSKI INSTI'I:,UT ZAGREB
VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI
48260 Krizevci Ivana Zakmardija DijankoveCkog 10, PP 40
Telefon: (048) 681 416 Telefax: (048) 279255
majnaric.vzk@veinst.hr

Jedinstveni broj uzorka: K-8416/2017 S Krizevci, 30.06.2017
Evidencijska oznaka: 57178

Kupac: KOMUNALNO PODUZECE D.0.0. KRIZEVCI, UL.DRAGE GRDENICA 7, 48260 Krizevci
Vlasnik: KOMUNALNO PODUZECE D.0.0. KRIZEVCI, UL.DRAGE GRDENICA 7, 48260 KriZevci
Proizvodac: nije navedeno

Posjednik: nije navedeno

Veza i podaci iz popratne dokumentacije: zahtjev od 27.6.17.

Datum i vrijeme prijema uzorka: 27.06.2017 14:06 Temperatura uzorka na prijemu: 6°C
Podaci o uzorkovanju: Datum i vrijeme uzorkovanja: 27.06.2017 Temperatura uzorka na uzorkovanju: nije nave.
Metoda: 5.7/K2/SOP01 Mjesto: Vodosprema Greberanec

Organizacija: VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI Osoba: Marijan Bojko, teh.sur.

( Izvjesce o rezultatima pretrazivanja: K-8416/2017
Laboratorijski broj uzorka: K-3-767/2017
Datum i sat poCetka pretraZivanja: 28.06.2017 08:09 Datum i sat zavrsetka pretraZivanja: 30.06.2017 10:02

VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI
LABORATORIJ ZA ANALITICKU KEMIJU | REZIDUE

REZULTATI PRETRAZIVANJA

.

Uzorak: VODA ZA PICE - VODOVODNA Kolicina: 1
Vrsta pretrazivanja: Kemijska analiza
Parametar pretrazivanja Oznaka metode MJ MDK Rezultat
Slobodni klor 5.4/K3/SOP37 Rev.00 mg/L 0,5 0,24
Temperatura vode 5.4/K3/SOP04 Rev.00 °C 25 7
Boja HRN EN ISO 7887:2012 mg/LPtCo 20 1
skale
Mutnoca 5.4/K3/S0P29 Rev.00 °NTU 4 0,5
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez
it HRN EN ISO mg NO2/L 0,5 <0,04
- 10304-1:2009/Ispr.1:2012 *
Nitrati HRN EN ISO mg NO3/L 50,0 3,3
10304-1:2009/Ispr.1:2012 *
Kloridi HRN EN ISO mgCl/L 250,0 3,1
‘ 10304-1:2009/Ispr.1:2012 *
Amonijak HRN EN ISO 14911:2001 * mg NH4/L 0,5 <0,03
Zeljezo HRN ISO 6332:1998 pg/k 200,0 14
Koncentracija vodikovih iona (pH) HRN ISO 10523:2012 pH jedinice 6,5-9,5 7,4
Vodljivost HRN EN 27888:2008 pS/cg/ZO" 2500 461
UtroSak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001 mgO2/L 5,0 <0,5
Okus 5.4/K3/SOP103 Rev.00 bez bez

* oznacava metodu koja je akreditirana
(F) oznacava metodu koja je u fleksibilnom podrucju akreditacije
Svi podaci o koristenim metodama pretraZivanja mogu se dobiti u laboratoriju
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Izjava o sukladnosti, tumacenje i misljenje nisu u podrucju akreditacije.
Nije dopusteno preslikavanje ovog izvie$¢a na bilo koji nacin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predoCavanje stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti koridtenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruZnica u promidZbene svrhe.



Izjava o sukladnosti:

Uzorak vode prema analiziranim parametrima odgovara Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode
za ljudsku potroSnju (NN 125/2013), izmjenama (NN 141/2013,NN 128/2015), Direktivi vije¢a 98/83/EZ o kvaliteti vode
namijenjene za ljudsku potrosnju od 3.studenoga 1998. i njenoj izmjeni Direktivi komisije 2015/1787.

Voditelj laboratorija: Predstojnik:
Marija Denzi¢ Lugomer, dipl.ing. dr.sc. Darko Majnari¢, dr.med.vet.
Ty . . -~
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Izjava o sukladnosti, tumacenje i midljenje nisu u podrudju akreditacije.
Nije dopusteno preslikavanje ovog izviesc¢a na bilo koji nacin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predo¢avanje stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti koriStenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruznica u promidzbene svrhe.



Izvjesce o rezultatima pretrazivanja: K-8416/2017
Laboratorijski broj uzorka: K-2-3199/2017
Datum i sat pocetka pretrazivanja: 27.06.2017 14:24 Datum i sat zavrSetka pretrazivanja: 30.06.2017 13:00

VETERINARSKI ZAVOD KRIZEVCI
LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU HRANE | HRANE ZA ZIVOTINJE

REZULTATI PRETRAZIVANJA

Uzorak: VODA ZA PICE - VODOVODNA Kolicina: 1
Vrsta pretrazivanja: Mikrobioloski - VODOVODNA

Parametar pretrazivanja Oznaka metode MJ MDK Rezultat
Escherichia coli | 100ml HRN EN ISO 9308-1:2014 * cfu/100 ml 0 0
Enterococcus spp. / 100ml HRN EN ISO 7899-2:2000 * cfu/100 ml 0 0
Ukupni koliformi / 100mi HRN EN ISO 9308-1:2014 * cfu/100 ml 0 0
Broj kolonija na 22°C/68h HRN EN ISO 6222:2000 * cfu/ml 100 0
Broj kolonija na 37°C/44h HRN EN ISO 6222:2000 * cfu/ml 20 0
Pseudomonas aeruginosa /100 mL HRN EN ISO 16266:2008 * cfu/100 mi 0 0

* oznacCava metodu koja je akreditirana
™) oznacava metodu koja je u fleksibilnom podruéju akreditacije
_vi podaci o koristenim metodama pretraZivanja mogu se dobiti u laboratoriju

Izjava o sukladnosti:

Uzorak vode za pice s obzirom na ispitivane parametre sukladan je Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama
analize vode za ljudsku potrosnju (NN 125/2013), izmjenama (NN 141/2013, NN 128/2015) i Direktivi Vije¢a 98/83/EZ o
kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrosnju od 3. studenoga 1998. i njenoj izmjeni Direktivi komisije 2015/1787.

Voditelj laboratorija: e Predstojnik:
dr.sc. Vesna Jaki Tkalec, dr.med.vet. , u zamjenu 2t dr.sc. Darko Majnari¢, dr.med.vet.

. G 2 e
Mma / ;
Dostaviti: ‘m;
1. Vlasniku uz racun
Rezultati se odnose samo na dostavljeni i pretrazeni uzorak.
Kraj Izvjesca o rezultatima pretraZivanja.
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Izjava o sukladnosti, tumacenje i misljenje nisu u podrucju akreditacije.
Nije dopusteno preslikavanje ovog izvje$¢a na bilo koji nacin, bez pismenog odobrenja laboratorija, njegovo predocavanje stranama koje nisu izravno
zainteresirane, kao niti koristenje naziva i znaka Hrvatskog veterinarskog instituta i njegovih podruznica u promidzbene svrhe.
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